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ATTENZIONE

QUESTO MANUALE DEVE ESSERE LETTO INTERAMENTE ANCHE SE S| UTILIZZA LA BATTERIA 5K3 EVO IN CONFIGURAZIONEARLDA TENSIONE E
LEGGERE ANCHE LA SEZIONE BASSA TENSIONE

ATTENZIONE: La batteria puo esplodere e/o incendiarsi se soggetta a forti impatti o perforazioni e/o se usata al t ficovdkébni operative.

g% 1¢¢9b%Lhb9Y LYLASIINE AR2YySA aAa0GSYA RA azftSgl YSy isadisid®emMimeotanitil € £ I NB I

ATTENZIONE: La batteria puo esplodere o incendiarsi se esposta a fiamme, scintille e/o calore, il locale tecnico delegesderal tipo di batteria e
leve essere dotato si sistemi di sicurezza idonei.

ATTENZIONE E: Verificare che la tensione sui terminali Basso Voltaggio sia 0Vdc prima di operare sui terminali.
ATTENZIONE: | terminali Alto Voltaggio (Connettori fast WECO 150A) non hanno interruzione di circuito.

°
ATTENZIONE: La batteria pud accumulare correnti parassite, dopo lo spegnimento attendere sempre almeno 5 minuti priane suibjgeminali.
& Assicurarsi che la tensione sui terminali a Basso Voltaggio sia sempre pari a 0Vdc.
" %&c | terminali Alto Voltaggio devono essere sempre protetti dalle protezioni in gomma in dotazione durante le manovre e deeoaoi®ossi solo

{ ! immediatamente prima della connessione del cavo HV.

LS

By Yo 3 ATTENZIONE: Usare sempre DPI obbligatori quando si opera sulla batteria.

A fine vita questa batteria deve essere riciclata secondo le normative vigenti.

Contattate il centro COBAT piu vicino per prenotare la consegna del vostro prodotto a fine vita, la Consegna del prazletisateeseguita da
azienda in possesso dei requisiti di legge, la riconsegna € sempre a carico del cliente.

Non aprire il coperchio della batteria per nessun motivo.
L'apertura della batteria € vietata e potenzialmente pericolosa.
Non cortocircuitare i terminali della batteria in quanto cid potrebbe causare incendi o esplosioni.
Non utilizzare dispositivi di ricarica, cavi, connettori, fusibili o interruttori non approvati da WeCo.
La batteria e i suoi collegamenti, come cavi, interruttori, fusibili, barre, ecc., devono essere ispezionati, puliti egr@rta mesi
0 quando necessario, tenendo conto delle condizioni ambientali e/o delle sollecitazioni di utilizzo del sistema.
| cavi e gli isolanti possono subire una riduzione precoce del loro coefficiente di isolamento se esposti a condiziciliambi
eccessive e sollecitazioni durante l'uso. Pertanto, € necessario verificare la sicurezza dell'impianto attraverso edattill phe
devono essere definiti dal progettista in fase di progettazione.
WeCo declina ogni responsabilita per azioni illegali o non autorizzate sulla batteria.
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AVVISO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA

Condizione di blocco del sistema
La batteria € dotata di una funzione di protezione automatica che interrompe il funzionamento in caso di parametri fuori
specifica.
In questa condizione, il sistema apre il circuito di alimentazione (blocco tecnico).
1 I LED di stato e la barra LED mostreranno una luce rossa alternata ad altri stati di funzionamento.
1 In questa condizione, la batteria non puo essere utilizzata e deve essere isolata dal resto del sistema.
9 [l ripristino del funzionamento puo essere effettuato solo da personale qualificato e previa verifica dei parametri di
funzionamento.
1 Un tentativo di riavvio non autorizzato o non verificato del BMS e delliinverter puo causare rischi per persone e cose,
oltre a invalidare la garanzia.

Esclusione di responsabilita per la sicurezzaAbuso/Uso fuori specifica

Se una batteria 5K3 EVO ¢ stata abusata, scaricata eccessivamente, sovraccaricata, danneggiata, o utilizzata al di fuori dei
limiti di questo manualeinterrompere immediatamente I'uso Isolare su una superficie non combustibile in un'area ventilata,
tenere lontane le persone eontattare un installatore autorizzatgper maneggiarlo, ispezionarlo e, se necessario, smaltirlo
secondo le normative localNon tentare di caricare o "riamnhare" alcun pacco o cella a una tensione estremamente bassa; la
ricarica di LFP da una bassa tensione profonda puo causare danni irreversibili, sfiato o Maemiditilizzare, riparare o
raccogliere partida una confezione danneggiata. L'uso contrario a queste istrUaiatdcadere la garanzia solleva il

produttore da qualsiasi responsabilita.

Divieti

Non tentare di riutilizzare, riparare, ricondizionare o riciclare celle/parti di una batteria che € stata abusata, daan@ggiat
portata a una tensione estremamente bassa, non rimuovere il BMS o sostituire e/o riutilizzare parti o una batteria usata fuor
specifica.

Non tentare la "carica forzata" o I'avviamento di emergenza di una batteria il cui pacco voltage o qualsiasi cella voltage &
inferiore ai limiti minimi consentiti specificati per il prodotto.

La ricarica di una batteria al litferro-fosfato (LFP) da uno stato di bassissima tensione puo causare danni interni irreversibili
e presenta seri rischi per la sicurezza (cortocircuito interno, generazione di gas, fuga termica, fumo/incendio).

Non aprire, smontare o bypassare il BMS. All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente.
Non trasportare una batteria danneggiata/maltrattata se non condotta da un professionista qualificato e nel rispetto delle
norme sulle merci pericolose.
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Firmware & Connectivity Policy, parte integrante del Documento di Garanzia

ATTENZIONE REQUISITO DI INSTALLAZIONE DEL FIRMWARE PER LA VERSIONE CRITICA
! DDLhwb! a9b¢L h..[LD!'¢hwL 59[] CLwa?2!w9 06/ hb5LY

Acquistando, installando, mettendo in servizio o utilizzando questo prodotto, l'utente riconosce e accetta che gli aggittrname
continui del firmware rilasciati da WeCo sono necessari per mantenere la sicurezza, la conformita alle normative, |ahitt@per
le prestazioni.

Per "Aggiornamento critico'si intende qualsiasi firmware che WeCo designa come relativo a miglioramenti della sicurezza, della
conformita, della protezione della batteria, dell'affidabilita o delle prestazioni dei materiali.

L'utente e tenuto a installare o delegare ad altri l'installazione per suo conto di qualsiasi Aggiornamento critico ¢sess&0ta)
giorni di calendario dalla notifica di WeCo; in caso contrario, la copertura della garanzia puo invalidare la cdpkatgaranzia
per i guasti correlati e costituisce un uso improprio/funzionamento non conforme ai sensi della Garanzia limitata.

Le batterie includono hardware Bluetooth® e-®Vintegrato; il firmware pud essere aggiornato direttamente da un telefono
tramite I'app Bluetooth senza la necessita di una reteFiNlocale, é sufficiente un telefono cellulare.

Se non riesci a completare un aggiornamento, devi contattare immediatamente WeCo per assistenza.

Durante il periodo di transizione prima dell'applicazione di un aggiornamento critico richiesto, si consiglia di spduatezadae
tenerla fuori servizio in conformita con le procedure di sicurezza del sito e di blocanftag

L'installazione o l'uso di firmware non autorizzato o modificato € vietato e invalida la garanzia.

Questo requisito di aggiornamento fa parte delle condizioni operative del prodotto e delle condizioni di vendita e utilizzo.
Nulla di quanto contenuto nella presente esclusione di responsabilita limita i diritti non escludibili che l'utente puéiseTs
della legge applicabile in materia di tutela dei consumatori. Per tutti i dettagli, comprese le conseguenze della mancata
installazione, fare riferimento alla Garanzia Limitata.

Per beneficiare della garanzia di 10 anni sulle prestazioni, la batteria deve rincam¢irruamente online tramite I'app WeCper
tutto il periodo di garanzia. E consentita un'indennita cumulaiffine fino a 60 giorniall'anno.

Se si verifica un reclamo mentre l'unita e offline e i dati di telemetria/registri richiesti non sono disponibili né dul&ku BMS,
WeCo puo rifiutare il reclam@er mancanza di prove, secondo la Garanzia limitata.

Assicurati che la tua batteria sia costantemente online, questo ti garantira I'ultimo aggiornamento FW, il controllo remlato e
copertura completa per la garania estesa sulle prest
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vdzSaidi2 Y2RdzZ 2 oFdGdSNAEF & LINRPISGGEFG2 LINAYOALNfYSYyGSIEISmSEHA]
ammessa se conforme a tutti i limiti ambientali, ai gradi di protezione e alle istruzioni di installazione ripglrtagsente manuale.

L'utilizzo con inverter di bassa tensione e/o sbarre collettrici su morsetti di bassa tensione non consente l'instati@idsieriti non protetti
da acqua e umidita in quanto i terminali di bassa tensione non sono isolati IP65
Solo con le cover in gomma accessorie i termlidlsono classificdfP6b e pertantola batteria pudinstallabile in ambienti che rispettano tal
specifica.

NON APRIRE | COPERCHI DELLE BATTERIE. NON RIPARARE O SMONTARE ALCUNA PARTE DELLA B
NON APRIRE IL COPERCHIO DELLA BATTERIA E/O RIMUOVERE | SIGILLI DI GARANZIA.
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Dichiarazione

Le informazioni e le indicazioni contenute in questo manuale si riferiscono alla batteria impilabile WECO modello

5KEVO Questo manuale contiene due sezioni:

La sezione 2 riguarda 'APPLICAZIONE A BASSA TENSIONE * Spesso indicata come LV
La sezione 3 riguarda I'APPLICAZIONE AD ALTA TENSIONE* Spesso indicata come HV

In caso di aggiornamenti del prodotto o altri motivi, questo documento verra adeguato di conseguenza senza necessita

di preavviso o pubblicita, sara reso disponibile sul sito di WECO nella sezione download.

Se non diversamente concordato, questo documento deve essere utilizzato solo come guida e non sostituisce mai alle Leggi
vigenti nel tuo Stato. Tutte le dichiarazioni, informazioni e consigli presenti nella documentazione non costituiscono alcuna
azione eplicita o implicita che contraddica le normative o gli standard locali.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, siete pregati di contattarci prima di installare il prodotto.

Le informazioni ufficiali e la scheda tecnica piu recente sono disponibilivauwecobatteries.com

E essenziale che il modulo batteria sia dotato dell'ultima versione firmware disponibile. Le nuove batterie vengono

sempre spedite con l'ultima versione del firmware disponibile al momento.

Di tanto in tanto, il firmware verra aggiornato per migliorare la funzionalita e le prestazioni della batteria.

| firmware sono sempre disponibili sul sitevw.wecobatteries.com/downloadrea Controllare sul sit@ monitorarela

APP, in caso di aggiornamento critico saranno inviati ai clienti di WeCo merb

L'ultima versione del firmware & sempre disponibile gratuitamente e pud essere aggiornata dall'installatore locale. Puoi
sempre contattareservice@wecobatteries.coper maggiori informazioni sulla procedura di aggiornamento.

6 28/10/2025
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Obblighi di informazione, consegna documenti e manutenzione
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2) Consegna documenti e settaggi
t NAYlF RStfQFroolyR2y2 RSt &aAiz2 fQAyaidrftlraz2N
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O02yasS3ayl NB
YIydztS RQdza2 S YlydziSyi A2yS @A3asSyasS:z

guida rapida/schede sicurezza,

configurazioni e settaggi di sistema effettivamente applicati (report o stampe schermate),

certificazioni/verbali rilevanti (prove, collaudi, LOTO, misure PE),

piano di manutenzione programmata (periodicita, attivita, responsabilita).

= =4 —a —a -8

R O (aBoskRlI DSND I

[ O2yasS3ayl S &1 F2NXI B 02YL]
NP R ¢ NP R SOSLMDbFHFRRAY I I

i
O2y&ARSNY} y2y O2yasSayl i
sopravvenite esigenze dovesse lasciare il sito.

A2yS RS@2y2 SaasSN
2 § fQfyWaiRE6DBGRRA

3) Manutenzione programmata e offerta postendita

{LSGGE FTttftQAyaGrttl G2NB AYRAOINB LISNI AAaONARGG2 |t eith Sy dS
connessioni/bus bar, firmware, pulizia, verifiche periodiche) e proporre un contrattevasslita per la gestione di talttavita (SLA,

ricambi, reportistica).

4) Rifiuto del cliente e assunzione del rischio
Qualora il cliente rifiuti il contratto di manutenzione o ometta le attivita prescritte, egli assume integralmente il dschio
malfunzionamenti e possibili danni a persone e/o cose derivanti da mancata o impropria manutenzione. In tali casi:

T tF NBaLRyaloAtAGL RSTt{QAyaGrttra2NBE § SaO0fdzal LISNI ez adA:
9 eventuali garanzie possono decadere, nei limiti consentiti dalla legge e dai termini di garanzia del costruttore.

Tutti i prodotti devono essere soggetti a revisiperiodichee devono essere verificati seguendo le indicazioni di questo manuale
Trascorsi 10 anni dalla data di produzione il cliente deve avvigred¢aduredi smaltimento della batteria seguendo le regole del
proprio Paese

5) Tracciabilith e prove
[ QAyaGLfttl G§2NB RSGS O02yaSNUINBE O2LIALF RSt OSNBItS RA ppeafiaSIyl
delle misure/collaudi esequiti (con data, ora, firma, nominativi).

Checklist di consegna (da compilare/far firmare)

al ydzZ- £ S RQdza2 S YU ydzi SyiltAt2q/d30 Ad2a/1a1S13ly2 N2 R8BS A fof Syadi NI G 2
Guida schede sicurezkSDSonsegnate

Settaggi di sistemélustrati al cliente

Piano manutenzione programmailfustrato e proposto

Contatti assistenza e procedure di escalation fornite

C2NNIFTA2YyS SNRIALGE &adzY aAO0dzNBT T I | @BA2k NNBadG2z | F Ny,
Verbale firmato dal cliente

= =4 =8 =4 =4 =8 =9
o1 o1 o1 o1 o1 o1 o
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a2RSff2 RA GtNBalIRBAERAN St ST T ODOSNBI FAFY
I 2YLAET LT A2yS | Odz2NF RStfQAyadlttl d2NB

lo sottoscritto . in qualita di utilizzatore/legale
rappresentantdj dzA y RA  LINE LINJR S didhiata a2 aver Gceviit@eicymdiesoynhar@iali, settaggi di sistema, piano di
YIEydzi SyTA2yS S F2N¥IT A2y S &dzA f Qdza2 &AO0dz2NBE RSt QAYLRAIlFyG2d
Mi impegno a rispettare il piano di manutenzione programmata.

Mi & stato offerto un contratto postendital  LJ- 3+ YSy G2 RIFtf QAYLINBal AyadlttlraNROS
Accettato[__]

Rifiutato [ ]

In caso di rifiuto o omissione delle attivita di manutenzione, assumo il rischio di malfunzionamenti e possibili darone gfersose,
fermo restando quanto previsto dalla legge.

Indirizzo impianto:

Riferimento seriali installati:

S/N S/N S/N
S/N S/N S/N
S/N S/N S/N
SIN S/N S/N
SIN S/N S/N
S/N S/N S/N
S/N S/N S/N
SIN S/N S/N
SIN S/N S/N
S/N S/N S/N
S/N S/N S/N
SIN S/N S/N

Rinvio a norme e leggi vigenti

Le attivita di formazione, consegna documenti, messa in servizio e manutenzione devono essere eseguite in conforngia alle leg
regolamenti e norme tecniche vigenti nel Paese di installazione, ivi incluse (a titolo esemplificativo e non esaustin® seigioimpianti

elettrici in bassa tensione (IEC/EN 60364 e recepimenti nazionali), sicurezza di batterie e sistemi di accumulo (IEQ/pN$&46ni
RSEfQIdzi2aNRAGE O2YLISGSYyidS S RSt RAA&GNAO dziiappNdBbiliRA NBGIST y2yOKS !
Ly OFaz2 RA RAQGSNASYIT X LINBGItS I y2N¥YIGAGE t20FfSTeaQAyadl i
dimostrare la conformita.

Laconformitaelettricadel sistemaleve essere rinnovata entro il termine previsto dalla legge e con esso devono essicatele
rispondenzenormative dei sistemfiacenti parte del sistema incluso batterie, HV BOX Inverter etc.

{a4Fr YL NB fF+ &83d8SyidS LI IAYyE S ONBEFENB Rdz2S 2NAIAYLEAZ dzy2 RS@S
Luogo:

Data /[ Firmacliente

Data // Fimstallatore

8 28/10/2025
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Premessa

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Ti forniremo un prodotto di alta qualita e un servizivgmudita affidabile.

Per evitare lesioni al personale e danni al prodotto, leggere attentamente questo manuale.

Questo manuale fornisce informazioni dettagliate sul funzionamento, la manutenzione e la risoluzione dei problemi ded pnodotté
raccomandazioni per la salute e la sicurezza.

Alcuni utenti potrebbero non ritenere sufficienti o non chiare tutte le informazioni di questo manuale, pertanto, prinstatlaie o

acquistare i prodotti WeCo possono richiedere un corso di formazione dedicata in presenza o via connessione remota.

La guida di installazione e manutenzidradterie Litio fa parteintegrantedel manuale e si trova sul sito
https://wecobatteries.com/downloacarea/S RS PSS S5 3 SNB f SG G hameheyl RSt QAyadGrtt T A2
Le condizioni generali di vendita sono disponibili sul sito wecobatteires.condavezioad devono essere lette prima dcquistare

Dichiarazione

Il produttore si riserva il diritto di spiegazione finale di qualsiasi contenuto di questo manuale.

Queste batterie non sono impiegabili per alimentare dispositivi salva vita né per impiego UPS o Back up per alimentiaxe wlisgis
salvavita o in ausilio a tali.

La capacita della batteria & destinata ad esse?2@\h nell'intervallo 1000% del BMS.

La capacita non é costante ad ogni ciclo e puo variare in base a molti fattori, la degradazione dell'energia non & ebstamte o nei
cicli ed e fortemente influenzata dalla temperatura, deR&e e dal DoD (Depth of Discharge).

| primi 500 cicli sono in genere influenzati da una maggiore diminuzione della capacita rispetto ai cicli successivi.

Prima di acquistare questo prodotto leggere i termini di garanzia disponibili sul nostro sito web.

Controlla sempre gli ultimi dati tecnici sul nostro sito web come potrebbero essere modificati.

Se questo manuale non ti & chiaro, non acquistare o installare la batteria, chiedi un incontro tecnico scrivendo a
service@wecobatteries.comailto:service@wecobatteries.cam

I documenti di garanzia limitata delle prestazioni impostano i parametri per ottenere le migliori prestazioni dalla battesa alla
condizione di test standard utilizzata da WeCo.

Eventuali dettagli aggiuntivi su questa batteria, il suo BMS e la compatibilita con gli inverter possono essere ridreeskd scr
service@wecobatteries.com

Questa batteria e i suoi accessori sono destinati ad essere installati, mantenuti e supervisionati solo da installaticei qasgéicati.
Tutti i marchi riportati in questo manuale appartengono ai legittimi proprietari; | marchi di terzi, i nomi dei prodottij commerciali,
le denominazioni sociali e le societa menzionate possono essere marchi di proprieta dei rispettivi titolatioreggstrati di altre
societa e sono utilizzati a meramente scopo esplicativo e a beneficio del titolare, senza alcuna finalita di violaziotie deludore
vigente.

La valutazione del prodotto & una fase importante e necessaria e deve precedere l'acquisto, si consiglia di valutagesieheltien
tecniche messe a disposizione sul sitav.wecobatteries.cono richiederne una copia direttamentesales@wecobatteries.com

I nostri prodotti e manuali sono dedicati principalmente ad installatori e tecnici esperti del settore con qualificaapecifiopianti
elettrici.

I manuale, la certificazione del sistema e il certificato di prova "prima accensiamiformitadi impianto,dell'intero sistema eseguito
secondo le norme nazionali del proprio paese, devono essere consegnati all'utente finale dopo un‘adeguata formazione Isull'uso
manutenzione della batteria e del sistema in generale.

Queste batterie sono destinate ad essere commercializzate per essere integrate in sistemi piu complessi installati scdoda op
professionali.

Dopo aver letto il manuale per intero, speriamo che tu possa acquistare i nostri prodotti.

Prima dell'acquisto, si prega di valutare attentamente le caratteristiche tecniche con i dati forniti sul nostro sitoieteébdendo la
versione aggiornata del modello di batteria attualmente in produzione.

Prestare attenzione alla distinzione tra temperature del BMS e le temperature di esercizio della batteria quale accultitidatoneero
le temperature alle quali il BMS puo essere esposto senza che subisca danni, malfunzionamenti o sia influenedtioraelks dati
quali temperature tensione corrente (una errata lettura dei dati per esposizioni a temperature fuori range potrebbe infiuariagica
di controllo e sicurezza).

La batteriaal litio invece non dovrebbe essere esposta a temperature troglpmné troppo basse, mentre le escursioni di temperatura
dellambienteA y OdzA S&aasS alNryy2 AyaldltftriS R2ONB066S NAYFYSNBE LAG O:
della batteria e le temperature ammesse e quelle raccomandate.

Le schede tecniche possono subire variazioni per esigenze di mercato o industriali, pertanto, le schede tecniche psitsenetd sli
terze parti o comunque distribuite in passato potrebbero non essere aggiornate e comunque corrette. Ottieni le edtiioei wfficiali
dasales@wecobatteries.com

La valutazione preacquisto € una fase importante e per questo motivo deve essere condotta con attenzione e magari @bn l'aiuto
tecnici qualificati ed esperti se le tue conoscenze in materia non sono sufficienti.

Le batterie WeCo sono sviluppate per applicazioni domestiche e industriali e possono essere installate e manutenuteszoala p
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esperto e qualificato, non sono prodotte per la vendita diretta a privati.

Le batterie ESS (Energy Storage Systems) per applicazioni domestiche sono progettate per massimizzare |'autoconsuandali energi

fonti rinnovabili. L'utilizzo per sistemi di backup, o per sistemi UPS, € possibile entro i limiti di corrente di cadezdetidESS.

Questo manuale fornisce informazioni dettagliate sul funzionamento, la manutenzione e la risoluzione dei problemi deb prodott

nonché consigli sulla salute e la sicurezza; le informazioni contenute in questo manuale potrebbero non essere sufficignitipe
applicazioni specifiche, quindi, se il tuo caso specifico non & menzionato, ti preghiamo di non acquistare le nostréitategigando

ogni aspetto tecnico e di sicurezza della tua applicazione specifica non & stato chiarito. E possibiégaishjgporto tecnico a
service@wecobatteries.com

CAYS @GAGlz O0SaaliAz2yS RQdza2 S avltiaAYSyiaz

Il Prodotto (batteria) & progettato per una vita utile massima pari alla prima tra:

a) 10 (dieci) anni dalla Data di Produzione indicata in etichetta

b) 7.000 cicli equivalenti di carica/scarica (36 a 25 °C e1@te 0.5C)

't NI 3IIAdzyadAYSyid2 RSt LINAY2 RSA adRRSGGA tAYAGA Q! iSyidsS &
9YUNR GSNNAYA NIIA2yS@G2fA RIFEf NIIIAdzyIAYSyid2 RSt fnarvativaS 6 Lidzy i
applicabile nel Paese di installazione, conferendo la batteria ai sistemi di raccolta indicati dal produttore o aafiopei@izzati al

trasporto, trattamento, riciclo e/o recupero. Le istruzioni e canali di conferimento sono riportati su etichetta/manudleifenmaenti
dZFFAOALE A RSt LINBPRdAziG2NBo® : @GASGLIG2 fQloolyR2y2 2 2 &YFfGAY!
Qualsiasi revisione/rigenerazione della batteria dopo il raggiungimento del limite di cui al punto 1 puo essere effekbuddarmpresa

terza qualificata e autorizzata secondo legge. Tale impresa assume ogni responsabilita su conformita, sicurstazéoeipest

intervento. Il produttore originario non presta garanzie né assume responsabilita per prodotti utilizzati oltre i limiti o

rigenerati/manomessi senza sua autorizzazione scritta.

[ Qdza2 RSttt oFGOGSNAI 2f3GNB At fAYAGS RA OdzaA | f Lldggobvenzienal@e Ay |
I dASyS  SalOfdairgd2 NRaOKAZ2Z RSttQ! GSyidSo

Determinazione del raggiungimento del limite

Il raggiungimento dei limiti di vita utile & determinato mediante log del BMS e/o altre evidenze tecniche oggettive (iaguostici,

contatori cicli, registri manutentivi).

WeCo offre due tipi di garanzia sui propri prodotti, la garanzia sui difetti di fabbrica detta anche garanzia Europeggiadtinla

garanzia sulle prestazioni, questa vincolata al rispetto di prescrizioni installative ben definite nel documentaziagitaggiori

informazioni sono disponibili in questo manuale e sul documento di garanzia specifico disponibile per ogni modelloali batteri

PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DA PARTE DI TECNICI ESPERTI

Systems Design € il processo, a cura del cliente, di definizione dell'architettura, dei componenti, dei moduli, detteerdedtta dati di

carico per un sistema, allo scopo di soddisfare i requisiti specificati

Per un sistema solare questi componenti sono i moduli fotovoltaici, I'inverter / regolatore di carica e le batterie, modivieése

interfacce di tali componenti.

Tali sistemi devono essere integrati tra di loro seguendo le rispettive regole tecniche e devono essere compatibili tra loro.

La progettazione deve tener conto delle garanzie funzionali e delle garanzie prestazionali per poter garantire al eliepierfiz
soddisfazione del prodotto che andra ad utilizzare.

Per motivi di sicurezza, se la batteria non opera alle temperature, correnti e DOD previste nelle prescrizioni di gasiazianaie

deve essere ispezionata con idonea frequenza in base alle condizioni di uso applicate.

WeCo basa la garanzia e la sicurezza in base alle condizioni di uso standard sopra descritte; usi piu gravosi ed setempettitoali
FONI yy2 RANBGGA STFSOGOGA adzaZ t QAYBSOOKALF YSyid2 LINSO20OA RStEftIl ol
Con il System Design il progettista, basandosi sulle prescrizioni di questo manuale e sulla propria esperienza devalganipssi
importanti:

Longevita del sistemaStabilire una frequenza adeguata per manutenzione e ispezioni puo prolungare la vita utile del sistema,
prevenendo guasti prematuri e assicurando che il sistema funzioni a livelli ottimali per quanto piu tempo possibile.

SicurezzalLa manutenzione e le ispezioni regolari aiutano a identificare e risolvere potenziali problemi di sicurezza prima nbe possa
causare incidenti o malfunzionamenti.

Efficienza operativaUn sistema ben mantenuto tende a operare piu efficientemente, con minori interruzioni dovute a guasti o
malfunzionamenti, garantendo cosi una migliore performance e affidabilita.

Considerazione sui Costtebbene la manutenzione regolare comporti costi aggiuntivi, in realta puo aiutare a ridurre i costi complessivi
a lungo termine, prevenendo guasti costosi e prolungando la durata del sistema.

Guasti e intervento celerein caso di guasto e/o allarme della batteia 2 66t A3 G2NR2 &02ftf ST NB AYYSRA
YEYGSYySNI Ll aLwlSyal FAy2 FifQF NNAg2 RSt GSOyAo02

Per assicurare che queste pratiche di manutenzione siano seguite correttamente, &€ essenziale che siano ben documeniatse &las
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cliente finale o alla persona incaricata della manutenzione. Questo include la redazione di un piano di manutenzioretalettaeli
specifichi la frequenza delle diverse attivitd di manutenzione e ispezione, basata sulle caratteristiche specifitthe del si
dell'applicazione in cui il sistema € installato.

FUNZIONAMENTO BATTERIA

Ci sono diversi fattori che influenzano il funzionamento della batteria per quanto riguarda la sua abilita di fornir&Gpapéttativa di
vita.
Se rispettate la batteria funzionera in maniera sicura e performante per molti anni.

Immagazzinamento
Il modulo batteria deve essere conservato nella confezione originale, in un luogo pulito, livellato, afreisitimed al chiuso.
La temperatura di conservazione consigliata & di 25/28)caso b.), ma sono accettabili diversi intervalli di conservazione:

a. intervallo da 14 °F a +32 °F /d® °C a +0 °C: necessaria ispezione e ricarica ogni tre mesi, SOC richiesto a taliéafge 40
b. intervallo da 32°F a +86°F / da +0°C a +30°C: necesgaonericarica ogni sei mesi. SOC richiesto a tali range030

c. intervallo da 86 °F a +113 °F / da +30 °C a +45 °C: necessaria ispezione e ricarica ogni tre mesi. SOC richiestam3afiorange
NOTA: massima di carica e di 0,2C a una temperatura ambiente inferiore a 11 ° C e massimo 0.5C nel range compres3bfi@.12°C e
Il SoC massimo per il trasporto marittimo é regolato dalle direttive UN ovvero dalle compagnie di trasporto, quindi pegrédrigenel
tempo.

Parametri di ispezione: identifica lo stato di carica, cerca gli allaagisee dconseguenza, cerca danni fisici al modulo batteria.

Per le ricariche di mantenimento si suggerisce una ricarica a compresa tra 0,1C e 0,2C fino7d%M@C e quindi scarica al limite di
SOC consentito dalle normative locali.

SOC suggerito 30% ~ 50% se conselvaitagazzino

Non ricaricare con temperatura inferiore a 00

Se spedito via mare, € necessario fare riferimento allo standard UN&8.8jovimentazioneu stradaferrovia od aeredare riferimento

ai codici locali ADR o assimilabili.

Temperatu ra di Utilizzo e SOguenche al difuori delle soglie ammesse dalla garanzia prestazionale)

Molte reazioni chimiche sono influenzate dalla temperatura e questo & vero anche per la reazione che si verifica in tinadbatte
accumulo WecCao.

[ NBFTA2YyS OKAYAOI RA dzy2 A2yS RA fAGAZ 8§ NIt Sy tdid ch®si t t QI
traduce in una minore capacita ed un piu alto indice di decadimento delle prestazioni a lungo termine in maeigameirte
LINELE2NI A2y ES EtQlft2ydlylrNBA RFEEEF GSYLISNI GdzNF 200AYFE S LINI
Una batteria nuova che fornisce il 100% della capacita nominale a 25 °C, fornira solo circa il 75% della capacita nonpregataea

10 °C.

A 0°C di norma non &€ ammessa la carica dal BMS, fatta eccezione per la condizione di emergenza gestita dal BMS.

A temperature inferiori a7°C il BMS consentira solo 0,03C di corrente di carica per situazioni di emergenza; a temperature irferiori a
10°C la carica é vietata.

Benché sia possibile scaricare la batteria finRBQXC sara poi impossibile ricaricarla in quanto la fase di ricarica viene vietata a 0°C.

Queste soglie non significano che la garanzia della batteria si applica anche in tali condizioni, seppur consentite aimleBMBrc

estremi.

Le logiche del BMS non coincidono con le soglie da rispettare per beneficiare della garanzia prestazionale, in quettooailmispo di

queste ultime spetta al cliente finale, mentre le limitazioni inerenti alle soglie di sicurezza della batterisnpastate dal BMS come

dati di fabbrica.

[ S O2yRATAZ2YA RA 3IFNFYTALFI 6CdzyT A2y FES S t NBAGIT A2y fetheprimaz y2
di acquistare il prodotto.

Per la garanzia prestazionale WeCo richiede che le batterie siano installate in un ambiente chiuso che consenta il mentkningen
GSYLISNI GdzNF ySf NI¥y3aIS RA bmmc/ S bopc/ I 6G§SN¥2NBEI2tomwivenilatcOKS
e salubre.

t SN S&SYLMA2T fF 3IFNFYTAF RA Fdzyi a2yl S oFA &aSy&aAr Rdebbdessereé NI | (
indoor, ovvero in ambienti chiusi, con umidita e temperature controllata, mentre la garanzia sulle prestaziorivprelse la carica e la

scarica devono essere effettuate tra 4@ e 35C a 0,5C e DdD%; qualsiasi utilizzo al di fuori di queste prescrizioni non & coperto dalla
garanzia prestazionale.

Per la garanzia da difetti di fabbrica sono ammesse temperature maggiori os¥a +#4D °C, locale ventilato e senza formazioni di
condensaoer nonperdere il diritto alla garanzia per difetti di fabbrica (garanzia Europea)

La maggior parte dei problemi di capacita / durata della batteria possono essere ricondotti a una ricarica impropriaziompdstéarica

errate possono portare a una condizione di sovraccarico o sottocarica, qualsiasi processo di ricarica erratsulii durata della

batteria o sulla sua capacita di trattenere energia.

Piu basso ¢ il-Bate del processo di carica/scarica, piu la batteria trarra vantaggio dalle prestazioni a lungo termine.

Profondita di scarica (DoD %)

[ LINBPF2yRAGL RA aOFNAROI 8§ dzyl FdzyT A2yS OKS aiA AYLXSYSydl GNJ
Piu profonda é la scarica, (per esempio DoD 100% significa scaricare completamente la batteria), pit breve ¢ la dbwterdeie

suo periodo stimato di vita utile.
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Il numero di cicli e la specifica DoD influenzeranno la durata prevista in anni che la batteria/il sistema di batteéiepforardella
sostituzione.

t SNI YFAAAYATTENB 1 OFLIOAGE NBaARdZ ySt LISNR2R2 IR Huesiilteéra dzi A f
il mantenimento in salute (SoH) piu a lungo.
[F FFENIYT AL FdzyTA2yFfS AYyRAOIF fF 525 YIF&A&aAAYEF |t wmnestaaf@NOKS

NI 33Adzy3aSNI 23 YSYyidNB 1 3IJFENIyT A LINBadlT A2yl S T adabhdsupdrarSil A £ o
valore di 90% a 25°C 0,5C, fermo restando le precedenti prescrizioni.

Per motivi di sicurezza, se la batteria non opera alle temperature, correnti e DOD previste nelle prescrizioni di gestazianaie deve
essere ispezionata con idonea frequenza in base alle condizioni di uso applicate.

WeCo basa la garanzia e la sicurezza in base alle condizioni di uso standard sopra descritte, usi piu gravosi ed eeteopettinali
F NI yy2 RANBGGA STFFSOGOGA adzA t QAYOSOOKAL YSy 2 LINBO20OA RStfl
/Itwl 4 S

Il valore della corrente utilizzata per caricare e scaricare la batteria &€ espresso in C (1& 6,100= 10 nel caso della

batteria 5K3-EVO 10@\h)

/[ I NROFk{ OFNROI

La maggior parte dei problemi di capacita/durata della batteria pud essere ricondotta a una ricarica impropria anche

dovuta ad installazione in luogo improprio. Impostazioni di ricarica improprie possono portare a una condizione di

sovraccarico o eccessigaarica o corrente fuori range per la condizione di temperatura e SOC%.

WeCo garantisce solo batterie collegate tramite linea (BAMS all'inverter compatibile (vedi lista compatibilita sul sito
www.wecobatteries.coned impiegate secondo le prescrizioni di garanzia pubblicate sul sito.

La comunicazione CAN/BMS e fondamentale sia per ragioni di sicurezza attiva e passiva sia per poter condurre tuttte diteraz 5
O2yUNRtft2 l00AG2 02y { QAYOSNIUSNWP Lt . af{ KIF Ff32N\adaedurdRte I YA OJ
fasi di carica scarica o stand By.

I moderni inverter/regolatori di carica sono dotati di interfaccia CAN/BMS e non sono necessarie impostazioni particcasiggere

scaricare la batteria, fatto salvo il settaggio della potenza di carica/scarica e il DoD% (qualora il clientsveltgieerle prescrizioni STC
R2@GNEr fS33aISNBE S NRALISGGl tS O2yRATAZYA RA IFENIYTALF RSTAYAQDS

I mantenimento a temperatura ottimale invece deve essere garantito dal locale tecnico ed apparati di climatizzazionegtadiasio

ft QAYOSNISNI y2y 8 AY 3INIFR2 RA AYUSNIYIANB O2y S eAnvtalaianthé A 2 Yy A 7
perché inverter e batteria potrebbero essere in ambienti diversi esposti a diversi fattori ambientali.

(@]

Garanzia (Garanzia funzionale contro i difetti di fabbricazione) e Garanzia di prestazione

Sebbene il BMS della batteria consenta un ampio range di utilizzo sia in termini di temperatura che di correnti di estcaogudeve
essere interpretato come un'autorizzazione implicita all'utilizzo della batteria a questi livelli in riferimendeuaiezia prestazionale.
Ai fini della garanzia prestazionale, € obbligatorio che la batteria sia utilizzata all'interno dell'intervallo di temgpereaturente di
carica/scarica e profondita di scarica indicati nella garanzia stessa e riportati anche in questi paragrafi.

Qualsiasi altro utilizzo, anche se consentito dalle soglie BMS, non & coperto da garanzia di prestazione.

Aggiornamenti Firmware

In caso di aggiornamenti firmware del BMS a seguito di migliorie, correzioni o per altri motivi, questo manuale e |le mzrabbiero

essere aggiornate di conseguenza. Verificate le note di rilascio dei firmware critici sulvsitavecobatteries.conpresso i vostri

distributori. | Firmware a rilascio critico devono essere installati come da prescrizioni di garanzia

Per ottenere supporto qualora il vostro sistema non sia dotato di modulo WiFi contatatece @wecobatteries.com

Tutte le batterie WeCo prodotte da inizio 2019 sono dotabili di sistema WiFi per connessione su Cloud WeCo, questaassicni@ne

RA SaaSNB aSYLINB | 3IA2NYFGA | ffQdAf GAYI GSNEAZ2YS C2 tf RUEANRXQANTI
AY ljdzkyd2 Rdz2NFydS € QF3IIA2NYEYSyidz2 tF o6F0d0GdSNAF R2 @Nlale dzioiemhy S NE
Y2R2 {(FtS8 OKS y2y aiA ONBA | fOdzy RA&AFAA2 A FTNHAG2NR RSt f QA YL
[ QF3AA2NYI YSyli2 C2 Lldzs SaaSNB Ay2t GNB STFFShiddz G2 2 OpofredSy (i S
una connessione 4G e mantenere I'App Bluetooth aperta fino a quando I'App non visualizzera: "NUOVO FIRMWARE DI&HONIBILE"

di che potrai raggiungere la batteria in un'area non coperta da segnale dati e-Foalfieseguire l'aggiornamento FW tramite la

connessione BT.

Il cliente hafacoltadiiscriversiallanewsletterper ottenere le informazioni inerenti il rilascio firmware ed ogni altra comunicazione

inerente i prodotti ed il loro uso

Ogni aggiornamento inerente il miglioramento della sicurezza viene rilasciato come cetideve essere installato dal cliente o suo

delegato entro il termine previsto

Inscrivetevi alla newsletter WeCo per riceverengail con gli aggiornamenti tecnici della vostra batteria e aggiornamento FW critico

ERRORI

In caso di errore permanente con LED rosso sulla h&tEanon riavviare o resettare la batteria e contattare il servizio assisteapate

manovre potrebbero causare danmpersone o cose, isolaimmediatamentef | 6 F G G SNRA I RFf f QAYy @SNI SNJI |j dz
58UyAT A2yA S O2y0OSk RA o6FasS Ay oNB@SY

.af
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Interruttori esterni di protezione.Gli interruttori e le protezioni esterndevono essere dimensionati, selezionati e installati

indicazione deLINR A S G G A a4 (G A yR S Ay AAYAYAS yRI2f £ 2 a4 OKSYlI St SGGNARO2z RSttS O
installazione e dei requisiti di sicurezza del sito.

Tali dispositivi (es. interruttori di manowsezionatori, MCB/MCCB, RCD/RCCB, SPD, sezionatori DC/AC, arresti di entlergmmza)

AN YGANBS a8STA2yFYSyilz2 OAaroAit Skt dzOOKSG G oAt ScbnldgeotefoNiBiterReQ A y (i S
RSt fQAY@BSNISNI S RSt S alefiofi ShmiSlidicure2zad esyaatincdriia, 8axire,y SOS & & NA
ventilazione/estrazione, monitoraggio) in base alle caratteristiche del sito e alla normativa applicabile. La conformotéanalle

prescrizioni locali rimaneesponsabilita del progettista/installatore

Informazione Legale

{ttf@d2 RAOSNE2 I O02NR2: 1jdSaid2 R20dzrSyidz2z & RSaGAYLl (2 tibn@debaa SN
prodotto, tutte le dichiarazioni, le informazioni e i consigli contenuti nella documentazione non costituiscono alicumesesplicita o
dichiarazione implicita in contraddizione con le normative o gli standard locali.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.

Le informazioni ufficiali e la scheda tecnica piu recente sono disponibilvauwecobatteries.comcomungue possono essere richieste
Ay GSYLER NB ketvie@wécobarteiseRcbriypérlink? link di terze parti, datasheet digitali pubblicati su web social media o
anche stampati supporto cartaceo potrebbero non essere aggiornati alla versione corrente del prodotto. Prima di acquistiotal
verificate sul sito i dati tecnicigaranzie aggiornate alla data corrente.

E essenziale che 'unita batteria sia dotata dell'ultima versione del firmware disponibile suhsitovecobatteries.cono sulle APP

WeCo.

Di tanto in tanto, WeCo rilascera un nuovo firmware per migliorare le funzionalita della batteria, se la vostra battet@atardi WiFi
(accessorio a pagamento) e sarete registrati sulla nostra APP, il nuovo firmware sara visibile nella APP ed aggiornabdmpboeun
click dal vostro telefono.

L'ultima versione del firmware € sempre disponibile gratuitamente; il firmware della batteria pud essere aggiornato dahpragti
installazione locale via RS232/USB e PC Windows (riservato a tecnici installatori) o tramite APP per le batterieldotdeeWiFi.

E inoltre possibile scrivere unteail aservice@wecobatteries.coper comprendere e farsi supportare nella procedura di
aggiornamento.

Per beneficiare della garanzla,richiesta deve pervenire entro 10 giorni d&lIS @ Sigviarglo una richiesta viamaila
service@wecobatteires.cowppure compilando il ticket RMA

A\

Il modulo batteriabk3-EVOe progettato per essere utilizzato solo in ambieifiarati ead accesso limitato
Il grado di protezione IRoNRS @S S3a8SNB Ay iiSa2 O02YS AYLI AOAGE Fdzi2NRTT|T A2y
Deve comungue essere previstinstallazione in ambienfirotetti e riparati dalle intemperie
Il luogo deve essereentilato e asciutd, riparato da temperature estrema@annose per la durata e sicurezza della batteria.
L'utilizzo in ambiente esterno o non conforme al grado IP & vietato e potenzialmente pericoloso per la salute di persose e/o

Garanzia di produzione

Sebbene il BMS della batteria consenta una vasta gamma di utilizzo, sia in termini di temperatura che di correnti dD€dicmesto
non deve essere interpretato come un‘autorizzazione implicita ad utilizzare la batteria a questi livelli.

Ai fini della Garanzia sulle prestazioni, & obbligatorio che la batteria sia utilizzata nell'intervallo di temperatuemte abrr
carica/scarica e profondita di scarica indicato nella Garanzia sulle prestazioni.

Lacapacitaviene intesa del prodotto nuoventro 3 mesi dalla produzione e conservato comeposcrizionj il test di capaciédeve
essere realizzato a temperatura base diQ%®bn carica a aatazione dellecelle e poi test di scarica a 0.2C copnescrittodalle
condizionidi garanzia. Scriveresgrvice @wecobatteires.coper ulteriori informazioni.

Vedere il documento di garanzia limitgtar maggiori dettagli

Garanzie sulle prestazioni

Si tratta di una garanzia aggiuntiva e si apitagaranzia prestazionale espressa in cicli, qualora la batteria sia stata usata secondo
criteri di utilizzo della garanzia prestazione e solmtierie collegate tramite linea BMS ad un inverter approvato, il parametro di
funzionamento della batteriadurante la sua vita utildeve rimanere entro i termini di garanzia delle prestazipena la non applicabilita
della garanzia presta

Qualsiasi altro utilizzo, anche se consentito dalle garded®MSquali limiti eccedenti i valori indicati dalla garanzia prestazionatm
coperto dalla Garanzia sulle prestaziania restano valide le garanzie legali

Vedere il documento di garanzia limitata disponibile sul sito Wefw.wecobatteries.conarea download e garanzia
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Informazioni importanti sulla sicurezza delle batterie

Conoscere una batteria litio € importante peraisuona ed una ottimale conservazione. Una guida informativa aggiuntiva al
manuale e disponibile e potete richiederla a WeCo scrivenskréce @wecobatteries.com

USO IMPROPRIO
Noné ammesso utilizzare una batteride sisstata interessata da:
-Sovratensione
-Sotto tensiongeccesso di scarica oltrdiihite di sicurezza)
-Sovratemperatura
-Sotto temperatura
-Sovracorrente.
Divieto di utilizzo di una batteria che supéw ilimiti operativi del BMS ed i limiti di conservazione ed utilizzo indicati in questmale
Ne & vietato, in quanto assolutamente pericoloso, la batteria deve essere dismessa presso discarica autorizzata
[Qdzi At AT T2 RA o0FLGGSNRAS OKS KIyy2 adzmAiG2 dzy dzi At AT TvRatoF dzz2|NA
Eassolutamente vietato rimuovere il BMS e sostituitlo per pgt@seguire cof Qdza2 RSttt o6l GGSNRI @
Non tentare di riavviare o rimettere in funzione la batteria dopo tali eventi agendo sul BMS o modificando le funziatésstio

| Procedura di Manutenzione e Ispeziomg/NeCo 5K3 EVO

1. Scopo e responsabilita
 La presente procedura definisegtivita, frequenze, criteri di accettazione registrazioniper la manutenzione ordinaria del
sistema 5K3 EVO (bassa tensione).

1 [ QS &S O ddervagaya fersénale qualificato e autorizzatt progettista/installatore/esercente@ responsabile della
conformita alle norme applicabili e del mantenimento delle condizioni ambientali richieste.

2. Sicurezza preliminare (obbligatoria)
i PPEguanti isolanti, occhiali/visiera, scarpe antistatiche; DPflash quando appropriati.
f  LOTOapplicareLockOut/Tag-Out su tutte le sorgenti (rete AC, FV/DC, gruppi).
9 Assenza tensionererificare con multimetro CAT III/IV che ai terminalifsia sprima di operare.
Areadilavorointerdire ai non addetti; assicurare ventilazione e illuminazione adeguate.
| Divieti: vietato hotplug DC, operare su parti in tensione, usare ricambi non omologati.
3. Condizioni e strumenti
9 Ambiente:sito riparato da precipitazioni/spruzzi/polvere; nessuna condensa persistente.
9 Strumenti minimi:multimetro calibrato, chiavi dinamometriche con certificato, spray protettivo-assidazione idoneo, kit
pulizia non conduttivo, smartphone c@&PP WeCo
9 Coppie di serraggicattenersiunicamentealla tabella ufficiale del manuale 5K3 EVO.

4. Frequenze
9 Mensile (30 giorni)verifica SOC al 100% via APP; controllo allarmillegstema deve essere calibrato al 100% con una carica
forzata se necessario
9 Trimestrale (3 mesi)pulizia/ispezione generale; controlli elettrici; verifica APP/SOE.
I Semestrale (6 mesirontrolli approfonditiHV BOXbreaker, contattori, fasplug, RJ45; ricontrollo serraggi e stato meccanico.

5. Attivita e criteri di accettazione

5.1 Verifica mensile (30 gg)
Attivita
9 Verificare tramiteAPP WeCoSOC, SOH, tensioni/correnti, temperature, eventi/allarmi.
I Confermareraggiungimento SOC = 100&neno 1 volta/mese (ciclo completo di equalizzazione, se previsto).

Criteri di accettazione
9 Nessun allarme attivo/pendente; SOC 100% raggiunto; scostamenti letture coerenti con specifiche.
Azioni correttive
Incaso di allarmi ripetuti o mancato raggiungimento SOC 100% per 2 cicli consecutivi: aprirewieksn Serviceregistrare
ID pratica e seguire istruzioni.
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| 5.2 Verifica trimestrale (3 mesi)
Attivita
9 Pulizia/ispezione visivarimuovere polveri e corpi estranei; verificamssenza di ossidazione/ruggireal morsetti, BUS BAR,
connettori, scocca.
9 Connessioni elettrichecontrollareserraggi(vedi tabella coppie del manuale); verificare integrita isolamento cavi DC/AC e
corretta posa (nessun schiacciamento/raggio < minimo).
APP & monitoraggioanalizzare grafi@OC/SOHverificare coerenz&/I fra moduli.
Criteri di accettazione
9 Superfici asciutte e pulite; nessuna ossidazione visibile; serraggi entro tolleranza; nessun danneggiamento guaine; trend
SOC/SOH regolari; differenze tensioni moduli entro limiti manuale.
Azioni correttive
I Pulizia con prodotto idoneo; ripristino protezioni gomma/silicone; ripristino serraggi; sostituzione componenti/kit datineggia
solo conricambi WeCo

5.3 Verifica semestrale (6 mesi)

Attivita
1 HV BOXverificare cablaggi potenza e comunicazione; ispezionare morsetti potenza ¢eStdipakerapertura/chiusura;
test contattori con simulazione arresto di emergenza.
FastPlug:verificare assenza giochi/usura/deformazioni; controllemeuta acqua(guarnizioni, superfici contatto).
RJ45/CANverificare cqvqtti privi di scrliacciamepti/tagli; ispezionare spine/porte per assenza di ossido/corrosione; verificare
agganci saldi e corretia S NIY' A Y I | Ao2eypr@vistaH 1 m
Controlli meccaniciricontrollo serraggicon chiave dinamometrica; verifica staffe, viti e ancoraggi.
Pulizia avanzatarimuovere eventuali depositi, utilizzaspray antiossidazionedove necessario.

= = E ]

Criteri di accettazione
I Breaker/contattori con funzionalita regolare (nessun incollaggio/ritardi); continuita CAN stabile (nessun errore/CRC in log);
fast-plug integri; RJ45 privi di ossido; coppie conformi; nessuna fessurazione, alcun corpo estraneo.

Azioni correttive
9 Sostituzione componenti guasti/usurati; ripristino guarnizioni; risanamento ossidazioni; aggiornamento firmware quando
richiesto da WeCo.

6. Registrazioni e tracciabilita (obbligatorie)
9 Compilarechecklist manutenzioneondata, ora, operatore, matricoled esiti.
9 Archiviarelog/screenshotAPP (SOC/SOH/allarmi) e report serraggi (valori applicati).
1 Apriretickett 28/ 2 Ay OFaz2 RA Fy2YFtAS S NARLRNIIFINB QL5 LINI GAOL
9 Conservare le registrazioni per alme®anni(o periodo richiesto dalla normativa locale/contratto).

7. Non conformita e garanzia
T [ YFEyOLidlr $aS0dd A2yS RSttS GGAGAGE LINBGA&AGSS f Qdza2 RA |
comportarelimitazioni/esclusioni di garanziaei limiti di legge e défermini di Garanzia WeCo
9 Ogni non conformita deve essefienossa primadella rimessa in servizio; € vietata la messa in esercizio con difetti aperti su
sicurezzalisolamento/serraggi.

8. Allegati operativi
9 Checklist manutenzionémensile/trimestrale/semestrale) con campi firma e note.
Report cepie serraggiatabella ufficiale manuale 5K3 EYO
1 Modello verbale intervento edallegatiO2y F202 AGLINRYIF KR2LR2E¢ D
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Checklist Manutenzione

OperatoreNome Cognome Data

Azienda Sito/Impianto

Tipo verifica aSyagyt S 6o n | APP log salvati {uw b2

¢ NR Y SmesiNg £ S
{SYSaiNIt$§

SERIALI BATTERIE SERIALE HV BOX MODELLO INVERTER SERIALE INVERTER

Attivita 9arltz2 o hy « Note

APP Verifica raggiungimento SOC hy bd/ @

100% (almeno 1x/mese)

APP¢ Assenza allarmi/Warning e hy bo/ o

coerenza letture SOC/SOH

Puliziag Assenza hy b®d/ @

polvere/depositi/umidita

Ispezione visivg Assenza hy bd/ @

ossidazione/ruggine su scocca,

morsetti, connettori

Connessioni elettriche Serraggi hy bo/ o

secondo tabella manuale WeCo

Cavi DC/AG Integrita isolamento e hy bd/ @

instradamento corretto

HVBOX, Cablaggi potenza/COM hy bo/ o

integri

HVBOX, Breaker: prova hy bo/ @

apertura/chiusura

HVBOX, Contattori di sgancio: test hy bo/ o

in simulazione arresto emergenza

Fast Plug;, Integrita meccanica hy bo/ @

(assenza

giochi/usura/deformazioni)

Fast Plug, Tenuta acqua: hy bo/ o

guarnizioni integre e sedi pulite

RJ4%; Cavetti senza hyY b/ @

schiacciamenti/tagli/pieghe

anomale

RJ4%; Spine e porte interne prive d hyY bd/ @

ossido/corrosione

RJ4%; Agganci saldi, nessun falso hy bo/ o

contatto

Fissaggi meccanigiStaffe e viti hy bo/ o

integri, nessuna cricca

Pulizia avanzata Contatti trattati hyY bd/ o

con protettivo antiossido (se

necessario)

Note/Anomalie riscontrate hyY bo/ ©

Dichiarazione operatore:

le attivita sopra elencate sono state eseguite secondo procedura e nel rispetto delle norme di sicurezza.

1 NON S| RISCONTRANO DIFFORMITA
5LCChwalL¢! Q LJ[

9 wL{/hbe¢w! ¢9

{L¢9al! *xL9b9

L{h[!¢h 9

Firma operatore

Ora fine lavori
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Informazioni sul presente documento

1.1 Validita e acquisizione delle informazioni

Questo manuale € valido per il modulo batteria WECGEB¥A Solo personalgualificatoe autorizzatan base alle leggi del proprio
Paese, pudnstallare, risolvere i problend manutenere moduli batteria.

In caso di revisione del prodotto, il presente manuale verra modificato di conseguenza. Salvo diverso accordo, il paseetede
da intendersi esclusivamente come guida e tutte le dichiarazioni, le informazioni contenute nella documentazione non devo
contenere alcuna espressa contraddizione con le normative o gli standard locali.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.

Le informazioni ufficiali e la scheda tecnica piu recente sono disponikiliveuwecobatteries.com.

1.2 Oggetto

Le istruzioni contenute in questo documento possono essere eseguite solo da persone qualiiesis delle leggi vigenti
w ! RRSGG2 FttUAaya FTA2yS § |

Gt ¢ ' YEydziSyT A2yS O0F2NYAl2NEB
w CAG2T eNBNIEIF §HSFR AYyF2N¥YI G2 RI

t
fftQAyaaGlrttr i2NS

~h —.

In caso contrario, qualsiasi garanzia o responsabilita del produttore nomisan@sciuta.

1.3 Contenuto del manuale

Questo manuale contiene informazioni e istruzioni sulla sicurezza, panoramica del modulo batteria, installazione, cotbegament
elettrico, manutenzione e stoccaggio, smaltimento del modulo batteria, parametri tecnici. Si prega di terminare la lefuasiai
manuale attentamente prima di eseguire qualsiasi operazione sul modulo batteria.

1.4 Firmware e software

E essenziale che il modulo batteria sia dotato dell'ultima versione del firmware disponibile. Le rhatterie sono dotate dell'ultima
versione del firmware, tuttavia prima della messa in servizio si prega di controllare tramite Bluetooth o APP WiFi étdione del
FWdisponibileo cercarla sinttps://wecobatteries.com/downloadhreal.

Di tanto in tanto, il firmware verra aggiornato per migliorare le funzionalita e le capacita della batteria.

L'ultima versione del firmware & sempre disponibile gratuitamente e pud essere aggiornata dal tuo installatore localeeE semp
possibile contattareservice @wecobatteries.coper ulteriori informazioni sulla procedura di aggiornamento.

In caso di rilscio aggiornamentodA G A 02 f Qdzi Sy iS RS@S AyaidrttrNB Af FANNGENB Syl

Per rimarere aggiornati sul rilascio dei firmware si prega di registrarsi alla newsletter, di controllare sulla APP la notifica di nuov
firmware e/o di controllare sul sito weco sezione area download del proprio modello di batteria.

1.5 Convenzioni simboliche

Simbolo di avvertimento

90GAOKSGQL 5SGaGl 3t A2
I+ 9 wePDNIMNYEFENNOKEBS g2 SaaSNBO y2Gl 4GS S OdNI (S

| GGSNIAYSY

T¢COb%Lhb9 NJLIINBaSydl £S5 aAGddi1A2yAr OKS Ll2aazy

'¢¢9b¥Lhb9

OWL/NB[LHINBASY Gl aAaddza i1 A2yA LISNAO2f2aS OKS LR&aa

t SNAO2f 2

FGAEATTFG2 LISNI SOA T
a2y2 AYTF2NNITAZ2YVA
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y Of dzR2 y 2
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FNBE Ay F2NY
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La batteria € riciclabile deve essere riciclatda azienda specializzata in accordo leodirettive del tuo Comune Baese di reidenza

1.6 Acronimi di questo manuale

No. Termini Spiegazione

1 SoC Stato di carica

2 DoD Profondita di Scarica

3 Charge Energia caricata

4 Discharge Energia Scaricata

5 BMS Battery Management System

6 Firmware Softwaredi controllo logico deBMS
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2. Istruzioni di sicurezza

2.1 Uso previsto

5K3EVO € un modulo batteria al litio ferro fosfato che pud essere utilizzato in configurazione a bassa o alta tensione.
Se impiegat&on inverter alta tensione deve essere dotata di HVY BOX

A ATTENZIONE!

Per I'uso a bassa tensione, l'intervalldetisione di lavoroestremoé 44,8 ~ 56,8/ c.c.; Per l'uso ad alta tensione, l'intervallo di
tensione di lavoro € 80 ~ 1000 V CC. (* Gli intervalli di tensione sono solo stime in quanto dipendono sempre dall@iictanadio
dispositivi e dalle condizioni ambientali).

Assicurarsi di utilizzare il tipo di inverter o i parametri di carica corretti prima di collegarlo alla batteria.

Usare solo inverter approvati da WeCo

A HV BOX ha una tensione di avviamento minima di 80 Vdc, (Due modMSK8 collegamento serialkelftavia potrebbe

essere necessario utilizzgs@ modulibatterie per raggiungerda tensione operativaell'inverter.

Si consiglia di utilizzare un minimo di quattro moduli per avere un buffer di energia adeguato ad evitare lo spegnimssacenisione
dell'HV BOX durante un lungo periodo di standby dell'inverter, o a causa dell'inattivita del caricabatterie solare.

L'avvio degli inverter € in genere superiore a-1@0V CC, assicurarsi di considerare l'intervallo di tensione della batteria dell'inverter
prima di configurare il cluster di batterie.

L'HVBOX po accendersi con un minimo di 80Vdc, tuttaj@bbligatorio rispettare la Tensione Nominale dell'inverter. Al di sotto di
80Vdc I'HV BOX si spegne e la protezione di sicurezza narspere garantita.

In un sistema HV I'energia totale utilizzabile del cluster potrebbe essere ridotta a causa degli squilibri tra i modidrazersempre di
bilanciare completamente i singoli moduli prima di comporre il cluster HV per massimizzare il consumo endegeticsier.

A PERICOLO! A

I modulo batteria &€ a doppia tensione, puo essere installato sia in una configurazione ad alta tensione che in unazionégubassa
tensione,ma mai allo stesso tempo
In caso di collegamento contemporaneo dei connettori Bassa Tensione e Alta tensione, si verificheranno gravi ineidantii alla
batteria ed ai sistemi ad essa connessi

Prestare attenzione ai diversi metodi di connessione e all'uso specifico dei connettori terminali.

/ Solo bassa tensione \ Solo alta tensione

( HIGH VOLTAGE SERIES ONLY )

Bassa tensione
Collegamento in
parallelo

Bassa tensione Alta tensione Alta tensione
Bus Bar / Connessione seriale Connessione seriale
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A Il modulo batteriao HV BOXsein Configurazione H\deve essere utilizzato solo in combinazione con un inverter compatibile.
Assicurarsi che la marca e il modello dell'inverter siano all'interno dell'elenco compatibile del modulo battei#¥ GKAssicurarsi di
utilizzare i parametri di carica dell'invertcorretti prima di collegarlo alla batteria.

Assicurarsi di selezionare il protocollo dell'inverter corrispondente nella configurazione della battef#a/6K3

2.2 Importanti istruzioni di sicurezza

La batteria riporta sulla targhetta identificativa i principali dati di targa, inclysacita nominales corrente massimaammesse.
[ QAYLAFyG2 SR A OFofl33A RS@2y2 SaaSNB LINRASGGIGA S NBFEATTI

| cavi di connessione forniti (in confezione o nel kit standard) sono presidtisivamenteper un impiego in condiziostandarde nei
limiti di esercizio della batteriae risultano idonesolo se installati:
secondo le indicazioni del presente manuale;

1T aSO2yR2 S y2N¥FS (SOYyAOKS FLILX AOFO6AEA OL{hk9bk! bL Ski:
T ySf NR&aLSGG2 RSEES LINBAONART A2yA t20HfA S RSttt QS@Syidd
I cavi fornitinon devono essere considerathnplicitamente idoneiLJSNJ lj dzt £ &AF &A O2y FAIdNI T A2y S RQAY

ambientale o Paese di installazione.

La scelta definitiva diezione lunghezzamateriale isolante tipo di posa portata e caduta ditensione, nonché il corretto

coordinamento con le protezioni, deve essere verificzao per casdalLINE AS G G A aGF k 6 SOy A O2 | oAfchdl | G2 |
NAYEFEYS NBaLRyaloAatsS RSttt O2yF2N¥VAlGE y2NXIGAGlE RSttt QAYyadql €€l

[ &a8STA2yS S tI fdzyAKST T RSA OF@GA FT2NYAGA aA ol alksAsdtiviidz O2 Yy R/
9 cavocompletamente svolto(assenza di avvolgimenti o spire);

f posain ariacon adeguata ventilazione;

T FaasSyill RA S&alLRaATAz2yS RANBGGE FffQANNI IIAFYSyid2 &az2fl
9 temperatura ambiente compresa ticl0°C e +405C

I assenza di raggruppamenti con altri circuiti tali da richiedere fattori di riduzione della portata;

9 caduta di tensione compatibile con i limiti progettuali del sistema.

Qualsiasi condizione differente (es. temperature ambiente elevate, posa in canalizzazione/passerella, posa interratparaggtai
piu circuiti, lunghezze superiori, ventilazione ridotta, esposizione al sole, ecc.) richiede:
T £ QF LIX A OF 1 XaRofi 8i coRé&ibnepidvistildallé r@rinalello Stato in cui viene installato il sistema
unanuova verifica tecnicali portata e caduta di tensione;
) Tt QS@SVQ dzt t § azai A a dzTA Pdéhg’lléfAﬂiSb\ I:Jﬂ- J@@I-ATOR?YQQXUI%@“SVXJ@I; )
[ QdziAf Al 1 2 RA OFGA y2y AR2YSA 0 LIS Nudigadldardeyitocadutetd erision2 O2 Y RA T A 2 ¥
anomale interventi di protezione danni al sistemae rischi per la sicurezza

G ATTENZIONG&
[ Qdza2 RA OF @A y2y AR2ySA 0LISNI &S ishras¢afiameritd2aite ditenslode/ RAT A2y A | YO
anomale intervento delle protezionj danni al sistemee rischi di incendio o folgorazione
Verificare sempral dimensionamento dei cavi e la conformita alle norme locali trateitmico abilitatoprima della messa in servizio, i
cavi forniti da WeCo potrebbero non essere idopeti essere impiegati nel vostro impianto
Cavi e cablaggi di seghale comunicazione

Routing e protezione disturbi (EMC/EMI)

Per ridurre il rischio di disturbi su CAN/RS485/ETH o altri segnali di comunicazione:
Separazione da cavi di potenza

Tenere i cavi di comunicazione separati dai cavi DC batteria/inverter e dai cavi AC rete.
Evitare percorsi paralleli lunghi; se inevitabile, mantenere la massima distanza possibile.

Incroci a 90°
vdzZ- yR2 A OF @A RA O2YdzyAOlLTA2yS RS@2y2 AYyONBOAINB OF A RA LRG!
induttivo/capacitivoU

Usare canaline/passerelle dedicate per segnale, separate da quelle di potenza.

Evitare di far passare i cavi di segnale vicihd ak LJ} NIi S Y S R A linyetter, Scindadzni&tad, @lelBitri RV £ Q
trasformatori, induttanze, cavi motore, generatamiquanto questi dispositivi notoriamente generano disturbi, anche saltuari che
possono inficiare sulleomunicazione.

Schermatura e messa a terra

Preferire cavi schermdtsia per connessioni CAN che RS485) quando posati in prossimita di distrubr e/o cavi di corrente alternata,
guesti dovranno essere comungpesati come da prescrizioni del produttore del cavo e secondo indicazioni del progettista.
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Collegare la schermatura secondo quanto prescritto dal manuale e dallo standard di interfaccia (CAN/RS485/ETH).
EZA G NB a (1SdkERchedataldef dakoddeve essere messa a terra come pparigtevenire loop di massa
Non schiacciare, piegare oltre il raggio minimo, né tirare ieaspettare il raggio di curvatura del costruttore
Lunghezze e terminazioni
Rispettare le lunghezze massime e le terminazioni preyistée eventuale terminazione CAN alle estremita della linpegvia
O2yadzZ GT A2yS O2y 6502 ljdzad t 2Nl ySOSaaltNR2 Ay ol asS FttQdziAtAall
Ferriti e filtri
LY I YOASY(GA ONRGAOA 2 O2y RAAGAINDA NRO2NNBY(GASZ @drebsoaistittl® f Qdzi ;
secondo indicazioni tecnicheesecondo le condizioni del sito.
ATTENZIONE
Il passaggio dei cavi di comunicazione in prossimita o in parallelo ai cavi di potenza pud causare perdita di comugicazione,
intermittenti, reset o malfunzionamenti del sistema. In caso di anomalie, verificare pringgeitcoesoce la schermatura dei cablaga
perdita di comunicazione tra ineverter e battepetrebbe comportare uno stallo del sisterede normali funzioni di controllo e
sicurezza potrebbero venir menqualora tale condizione dovesse perdurare a lursggenerarebberceffetti negativi sulle batterie
incluso anche la scarica delle stesse.

2.3 Requisiti dell'ambiente di installazione

Perl'installazione aalta tensione, deve essere installato in un luogo conforite@escrizoni del manale

La batteria deve essere installata in un ambiesmeiutto,sicuro eben ventilato per garantire una buona dissipazione del calore.
Non esporre la batteria alla luce solare diretta, alla pioggia e allagie\geerale ad agenti meteo ambinetali che ne potrebbero
alterare sicurezza e funzionamento

A Avvertimento

Le installazioni in luoglei /o con modalitanon conformi ai requisiti possono causare guasti e/o danni al prodotto, nel qual caso la
garanzia del prodotto decade.

2.4 Requisiti del personale

Tutti i collegamenti elettrici sul modulo batteria WeCo HRB0 devono essere eseguiti solo da personale qualifiesttondo le Leggi
vigenti nel Paese

A REQUISITI DEL PERSONALE

Sottoporre la batteria a un ambiente operativo inadatto o a danni, uso improprio o abuso puo comportare rischi per la lsalute
sicurezza come surriscaldamento o potenziale di fumo elettrolitico. Tutto il personale deve rispettare le precauziamizdissecu
osservare tutte le avvertenze come dettagliato in questo documento.

Se una qualsiasi delle precauzioni o procedure di sicurezza descritte in questo manuale non € completamente compresa, dal lett
lettore non deve eseguire alcuna operazione sulla batteria fino a quando non ha contattato il rappresentante del senicod/¥eCo
per chiarimenti e conferma della comprensione della procedura corretta.

A AVVERTIMENTO

Il personale addetto all'installazione non deve indossare oggetti metallici, come orologi, gioielli e altri oggetti rdataltit?
I'esecuzione delle installazioni.

Non riporre gli strumenti non isolati nelle tasche o nella cintura degli attrezzi mentre si lavora in prossimita della patteritare
cortocircuiti e lesioni personali.

A ATTENZIONE!

Le linee guida di sicurezza incluse in questo documento potrebbero non includere o considerare tutte le normative riell'area d
installazione/operazione.

Durante l'installazione e il funzionamento di questo prodotto, I'installatore derdicaree considerare le leggi e i regolamenti statali e
locali applicabili in conformita con gli standard industriali del prodotto.

2.5 Movimentazione e spostamento della batteria

Il peso di un singolo modulo batteria WeCo 8880 e di 55 kg. Utilizzare I'imballaggio originale e seguire tutte le istruzioni di sicurezza
se il modulo batteria deve essere spostato, per evitare danni al prodotto e lesioni personali.

w Sisconsiglia di spostare una batteria in un altro sistema in quanto l'invecchiamento e le differenze di utilizzo potrebbero
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influire sulla sicurezza del sistema quando sono collegate.

Utilizzare sempre batterie nuovedello stesso batch di produzione quando impiegate in connessione in serie

I'espansione dei sistemi esistenti &€ consentita entro 300 cicli o 1 anno.

Il modulo batteria e i suoi accessori devono essere protetti da eventuali danni prima e durante il trasporto e la

movimentazione.

w Non tirare, trascinare, urtare il modulo batteria.

w Prima di maneggiare e spostare il modulo batteria, misurare la tensione nel punto del terminale prima di entrare in
contatto con qualsiasi superficie del terminale, per verificare che non vi sia alcun rischio di scossa elettrica.

@ Non influenzare i terminali durante lo spostamento dei moduli batteda@severamentevietato sollevareé moduli
batteria attraverso i bulloni laterali.

eeeg

2.6 Materiale pericoloso

| materiali contenuti in questo prodotto possono rappresentare un pericolo solo se l'integrita della cella o della battenjprémessa,
fisicamente, termicamente o elettricamente abusata.

Di seguito sono riportati i rischi previsti in tetindizioni: Provocaritazione della pelle. Provoca grave irritazione agli occhi. Puo causare
una reazione allergica cutanea. Provoca danni agli organi (ossa, denti) in caso di esposizione prolungata o ripetutasidolpet la

vita acquatica. Dannoso per la vita actica con effetti di lunga durata.

Protezione

Non mangiare, bere o fumare quando si utilizza questo prodotto.

Indossare guanti/indumenti protettivi/protezione per gli occhi/protezione per il viso.

Lavare accuratamente dopo la manipolazione.

Gli indumenti da lavoro contaminadti fase di lavorazione devono essere puylitma delsuccessivaiso.

Non disperdere alcun residuo di lavaziaie la batteria stessaell'ambiente, leggere la scheda di sicuredebmodello5K3EVO prima
dell'installazione.

Questo prodotto € una "sostanza chimica pericolosa" come definito dallo standard di comunicazione dei pericali @BHéaso &
classificato com®G9 e UN 3480 per cui sonecessarigrecauzioni nella sua lavorazione stoccaggio trasporti e dismissione)é.eggi
normativein vigore nel tuo paese.

Ulteriori informazioni sono fornite nella scheda di dati di sicuré2&®DS SDS e UN 3B&port

A AVVERTIMENTO

Note aggiuntive: Non aprire o smontare la batteria. Non gettare nel fuoco, mescolare con altri tipi di batterie, caniedeeveliocita
specificata, collegare in modo improprio o cortocircuitare, il che potrebbe causare surriscaldamento, esplogatitaalpl contenuto
delle celle. Non aprire o smontare. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde.

Non indossare ornamenti metallici. Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale e protezioni personali copg@&ttche,
urti ed espulsioni.

Azione in caso di esposizione

In normali condizioni di lavorazione e utilizzo, I'esposizione ai costituenti chimici di questo prodotto € improbabileimpossibile.
Le sostanze chimiche sono contenute in un alloggiamento di alluminio sigillato, mentre le celle sono fissate in un diadoeio. 1|
rischio di esposizione si verifica solo se la batteria viene utilizzata in modo anomalo dal punto di vista maecanimo elettrico a
seguitodi un incidente

A INFORMAZIONE

Se i moduli batteria perdono elettroliti, € necessario evitare I'esposizione alle sostanze chimiche che fuoriesconttollpeanta
causare irritazioni cutanee e ustioni chimiche. Se qualcuno € esposto alle sostanze chimiche fuoriuscite, attengnstaia se
procedura:

Inalazione o ingestione: indurre il vomito in caso di ingestione, evacuare l'area contaminata e consultare immediatamerdiEon
Contatto con la pelle: Lavare abbondantemente con acqua. In caso di irritazione o eruzione cutanea, consultare un migghsiodiTog
dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli.

Contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti e consultare immediatamente un medico.
Fornire il documento SDS/MSDS delle batterie ai medici
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2.7 Stoccaggio della batteria

Conservare come indicato nella sezione Conservazione di questo manuale, non superare i sei mesi senza un'ispezion® tiamite AP
debug Bluetooth o tramite software per PC per monitorare lo stato di carica. La temperatura di conservazione influistengidlze

del SOC, se la temperatura di conservazione non € compresa tra 15 e 30 gradi, I'autoscarica potrebbe essere piu v@#caldell'l
mese. Considera questi fattori nelle tue strategie di archiviazione.

w b2y SALRNNB || FT2NIA 2aaARFIydiArod

w b2y O2NI20ANDdAGFNBE Af Y2Rdz 2 o6FGOSNRAI @

w Lf Y2RdzZ 2 o0FGGSNRAI y2y Llz5 SaasSNB O2yaSNBIF G2 Ay dzy | YOASYyh!
w Lf Y2RdzZ 2 oFGGSNRLF y2y Llz5 SaaSNB O2yasSNBriaz2 TR FfGS GSYLIS
w Lf Y2RdzZ 2 oFGGSNRLF y2y LJz5 S&daSNB NALRAaG2 RANBGGEFYSYyGS az2ii
w b2y FLINANB 2 RIFEIYYSIAIAINB fI o6FGGSNAF® [USESGONREAGI Fdz2 NRA dz
w [ 8§ oFGGSNRS RS@2y2 SaasSNB O2yaSNBIGS aSLI NI GFYSy G Sopgodnt € I O
alto.

w [ S o0FGGSNRS RIEIyyS3aAalLasS RSO2y2 SaaSNB Y2yAG2NI GS Ridadd yiGS f

calore.

2.8 Smaltimento della batteria

Smaltire il contenuto/contenitore in conformita con le normative locali/regionali/nazionali/internazionali.

Contattare sempre un'azienda professionale per smontare e smaltire la batteria.

Il trasporto presso un centro di ritiro batteire convenzionato deve essere eseguito a cura e spese del cliente, per azezzbedi
qualificatea cura e spese del possessore del bene.
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3. Panoramica del Prodotto

3.1 Introduzione al prodotto

FUNZIONE
Il WECO 5KBVO & un modulo batteria al litio ferro fosfato a doppia tensione cldespeere utilizzatin configurazione bassa
tensione e ad alta tensione. Potrebbe essere utilizzato in modaligrion backup e offyrid con inverter compatibili.

Per l'uso ad alta tensione, il modulo batteria SR80 deve essere utilizzato insieme a un modulo box HV, l'uso ad alta tensione richiede
almeno 2 moduli batteria e al massim@ rhoduli batteria per formare un cluster. Al massimo 10 cluster con configurazione ad alta
tensione possono essere collegati in parallelo.

Fare riferimento al capitolo 5 per la configurazione in alta tensione

Per l'uso a bassa tensionenadssimo possonessere connessi jparallelocon i bus bar forniti da WeCo o per meziicavi
debitamente progettati e realizzatil5 moduli batteria per formare un cluster.

Al massimo 7 cluster con configurazione a bassa tensione possono essere collegati in parallelo tramite il modulo LV HUB. Fare
riferimento al capitolo 4 per la configurazione a bassa tensione.

I moduli batteria supportano l'installazione a parete e a paviroent

I moduli batteria possono essere monitorati e configurati tramite I'app Phone attraverso il modulo WiFi integrato.

REGOLE PER | NOMI DEI MODELLI
Descrizione del modello: 5K8V0

5K3 EVO

EVOEvol uziowmoame ul tin

i5K::§erie 5K3

3.2 Introduzione al modulo batteria

PANORAMICA ! i ]

LIEEE

700mm

DUAL voLTace

5H3-evr0

Via i
7 ALY

A
|
v

460mm
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VISTA SUPERIORE

Rimuovere il coperchio

Coperchio laterale superiore

Start Button

Terminale PE

Rimuovere il

coperchio

Vista dall'alta Porta di comunicazione

Porta RJ45 per
comunicazione
parallela

batteria/cluster

Terminale di
alimentazione per
bassa tensione

Top cover

-

‘ Rimuovere il
coperchio

(COMMUNICATION PORT

PORTA RJ451 COMUNICAZIONE INVERTER/MOLUSTER

Definizione del PIN delle porte RJ45

_ =

L]

Porta di comunicazione

Inverter/Multi-cluster Communication
RJ45 port

Porta RS232 RJ45 per connessione

e— modulo WIFl/comunicazione software PC

8 7654321
EXTCAN: Comunicazione Inverter/MuHiluster

PIN 1 2 3 4 5 6 7 8
CAN1H CAN1L N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Comunicazione
inverter/multi-cluster

CAN A: Ingresso di riattivazione cluster singolo/Comunicazione rulitster

PIN 1 2 3 4 5 6 7 8

CAN1H CAN1L N/C CAN2H CAN2L N/C WIN+ WIN-
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Ingresso di riattivazione

BMS

WDG

WDO+

Uscita di riattivazionBMS

N/C

N/C

N/C

5V_IN+

Power Supply

5V+

Comunicazione a cluster

singolo

CANZL

CANZ2H

Comunicazione a cluster

singolo

N/C

5V+

N/C

GND

Comunicazione multluster

CAN B: Comunicazione con uscita di riattivazione a cluster singolo

N/C

RX

N/C

OPERATOREorta RS232 RJ45 per connessione modulo WIFI/comunicazione software PC

X

Comunicazione software per RS$232

PIN

PIN

MODULO BATTERWASTALATERALE

Destra

sinistra

laterale destro

Copexchio

[==]

/

Maniglia
Barra LED SOC
antideflagrante

WIFI antenna
Valvola

|

Maniglia

G0 0000C0000000

Remove cover

Remove cover

Left side cover

VISTA DAL BASEATOBMS)
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3.3 Introduzione al moduloHV BOXdeve essere utilizzatesclusivamente nella configuraziorie alta
tensione)
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PANORAMICA
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VISTA DALL'ALTc®Doppio Canale

) Cover Superiore
Rimuovere

la Cover

Run Button Cover Superiore

- -

Rimuovere la Cover

(JF > ar
=1 ] \
Terminale di
Terra Terminali di Canale 1 e 2 di output . L
Connessione verso 16inv EPorte di Comunicazione
Batterie
TopView: Porta di comunicazione
(COMMUNICATION PORT _
Porta RJ45 di

Comunicazione
multi-cluster

Comunicazione con
batteria _

Definizione del PIN delle porte RJ45

comunicazione
inverter/multi-cluster

Porta RS232 RJ45 per connessione
modulo WIFl/comunicazione
software PC

OPERATOR

EXTFCAN: Comunicazione Inverter/Muktluster
PIN 1 2 3 4 5 6 7 8
CAN3H | CAN3L HIN_P CAN2H| CAN2L HIN_N WIN+ WIN-
Identificazione Identificazione
Comunicazione | cluster master e Multi-cluster cluster master e | Ingresso di riattivazione de
inverter slave: ingresso | communication slave: Ingresso | cluster
positivo negativo
CAN A: Comunicazione multluster
PIN 1 2 3 4 5 6 7 8
C2_ID_WAKE C2_ID_WAKE
N/C N/C HDO_P CAN2H| CANZ2L HDO_N U U
P_O+ P O
Identifica cluster - Identifica cluster o
.| Comunicazione .| Identifica cluster master e
master e slave: . master e slave: . . .
. o multi-cluster . : slave: uscita negativa
uscita positiva uscita negativa
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SEZIONEQCONFIGURAZIONE BASSA TENSIONE

4. ConfigurazioneBassa Tension@.\)

4.1 Introduzione alla configurazione LV

La configurazione a bassa tensione (LV) é progettata per applicazioni modulari e scalabili, consentendo la realizisteionelidi s

I OOdzydzZ 2 SySNHAF RA RAGSNEF OF LI OAGE S LRGSYyTI Ay olasS FttS
by aay3az2ft2 OfdzaAGSNI [+ Llzs S3daSNB O2YLl2adz2 RI FAyz2 Isistenpady 2 Rdz ;
controllo. E possibile collegare fino a 7 cluster in parallelo per formare sistemi di grande capacita, ottenendo cosi un massimo di 105
Y2RdzZ A Ay dzy QdzyAOF AyadlttlriA2ySoe

[ QAYGSNBIFtt2 RA GSyaiazyS 2LISNIGAGE RSt araadsSyl § Omrdiuoyge&Ssaz G N
300 APer le configurazioni muidf dza G SNE & 2606f A3l G2NRA2 fQdziAaf AT T 2 RSt Y2RdA 2 |
tra i cluster.

Sono disponibilire modalita di installazione dei moduli batteria:

1 Montaggio a parete , ideale per installazioni in spazi ridotti o quando & necessario ottimizzare la disposizione
verticale dei moduli. Il kit di montaggio a parete € incluso nel kit standard della batteria LV (codice specifico della
batteria LV) oppure disponibile come accessorio dedicato.

SK3-evo

1 Montaggio a terra in posizione verticale , utilizzando il pad in gomma fornito di serie all@nterno dell@nballo. Per i
collegamenti di potenza tra i moduli possono essere utilizzati bus bar dedicati, disponibili come accessori.

AL VOLTAGE
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1 Montaggio a pila (stacked) , che consente |@nstallazione dei moduli uno sopra |Qltro per ottimizzare I@tilizzo dello
spazio in altezza. Il kit per il montaggio a pila € disponibile come accessorio opzionale.

La scelta della modalita di installazione deve essere effettuata tenendo conto della struttura portante, delle carattetistiito e
delle condizioni ambientali.

' ysgxyé}g[—ff I-VT }\2)/§ OQNNSQ@I- y2y az2f 2 AN YyGiAaosS S Landpaeialal A 2 y A
AAO0Odz2NBI 1 O02YLX SaaAgdlr RSTf{QAYLAlIYyO2d
Tabella Riassuntiva:
Configurazione LV IAccessori necessari Note
Paret S Codice Batteria B00115 Installazione consentita solo in LV. Il kit include
arete i
o0 C00545 staffa da parete, cavi LV da 25 mm? e cavi RJ45.
\Verticale a pavimento |
Lo Si LV: C00544 In LV utilizzare BUS BAR.
ca libroé
Stack su base /
_ Si LV: C00564 + C00544
singola torre

4.2 Controllo dell'elenco deset accessonpre-installazione

Il modulo batteria & imballato in scatole con accessori.

Al ricevimentoyerificateattentamentela listaed il contenuto della scatolper assicurarsi che il modulo batteria e gli accessario
statiricevuti nelle quantita e nel tipo correte ispezionare visivamente per assicurarsi che non siano danneggiati.

Se la batteria & danneggiata e/0 mancano i componenti, contattare il rappresentante WECO locale e non proseljostaltazione
fotografare il prodotto e riporre la batteria in luogo sicuro come da prescrizioni.

A ATTENZIONE!

L'uso di questo prodotto che non segue le istruzioni contenute in questo documento annuller§ la garanzia del
prodotto. La sostituzione di qualsiasi componente di questo modulo batteria annuller§ la garanzia del prodotto. L'uso
di qualsiasi componente contenuto all'interno o collegato a questo modulo batteria diverso dai prodotti venduti come
parte di questo prodotto o consialiati dal produttore annuller§ la agaranzia del prodotto.

34 28/10/2025



W=l

5K3EVO

4211

Disponibile come accessorio separat©00545

4.3.2 Lista Accessori LV

Kit standard batteria L\(codice specifico batteria L§B00115

Ite . .. . .
m Funzione & Descrizione Function &Description QTY
Un cavo rosso UL10269 4AWG con una lunghez;
. . . 2,5 metri, crimpato con un terminale OT (S&5Su
A Cavo positivo, uscita della batteria un'estremita e un terminale OT (SC28) sull'altra 1
estremita.
Un UL10269 cavo nero 4AWG con una lunghezz
. . . 2,5 metri, crimpato con un terminale OT (S&}Su
B Cavo negativo, uscita della batteria un'estremita e un terminale OT (SC28) sull'altra L
estremita.
c Cavo di rete di comunicazione inverter 2-core communication network cable with PIN 1/2 1
PIN 4/5, 2.5 meters, black

35
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L . Cavo di rete di comunicazione a 2 conduttori con
D Connettore maschio impermeabile RJ45 1/2 a PIN 4/5, 2.5 metri. nero
E Cavo di rete di comunicazione a batteria (tipo a parete) Cavq di rete di comunicazione a 8 conduttori, 2,5
metri nero
. . . . 2.5meter/8AWG yellowgreen cable with OT
F Cavo di messa a terra di uscita della batteria terminals (HRV) crimped at both ends
Cavo gialleverde da 2,5 metri/8AWG con terminal
G Walkmounted bracketl OT (HR\AB) crimpati su entrambe le estremita
H Staffa a parete2 \WallFmounted bracke2
| Staffa 2 Staffa 2
3 \Viti staffa a parete 1 IAcciaio inossidabile M6*16 / 304 / passivazione
(Riquadro) colore naturale / 72H
K Viti staffa a parete 2 M6x60 hex head eEVOansion bolt
(Muro)
L Cuscinetto antivibrante A Cuscinetto in gomma 140 * 50 * 4 mm A
M Cuscinetto antivibrante B Cuscinetto in gomma 140 * 50 * 4 mm B
(0] Corpo batteria Battery Body
4.2.1.2 LVStackAccessory Kit Q00564
e
Item Name Function &Description QTY
A [Base Base 1
Staffa di fissaggio della base 1, fissata alla base mediante viti
B | Staffa di fissaggio della base 1 syasaFa, ut|I|zza_ta per flssar_e le batterie |mp|Iate,_ques_t_o artico| 2
\viene installato in loco dal cliente come accessorio (utilizzato ¢
base)
Staffa di fissaggio della base 2, fissata sulla base con un graf
C |Staffa di fissaggio della base 2 pressione, utll!zzata per il fissaggio della batte_rla |mpllata, que 2
articolo viene installato in loco come accessorio (utilizzato con
base)
D \Vite ad espansione autofilettante esagon|L'intera base € fissata e utilizzata e questo articolo viene instal 4
M6*60 in loco come accessorio (utilizzato con la base)
Staffa di fissaggio e deflettore per il fissaggio della base ((utiliz
E | Viti a testa svasata esagonali M4*8 con la staffa di fissaggio della base 1, la staffa di fissaggio dell| 6
2 e ildeflettore)
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4.3 Preparazione generale
43.1 Luogo di installazione

Per la configurazione a bassa tensione, il modulo batteria deve essere installato in un luogo idoneo e conforme albmiiidicazi
LINBASYidS YlydzadtSd [QayaldlttlrTaAz2zyS Ay t20FtS (SOyA OentaliNI LILINB & Sy
controllate, con ridotta escursione termica, adeguata ventilazione e assenza di umidita e condensa.

O2YdzyljdzS LR&&AOAT S LINBOSRSNB tQAyadGlttrT A2yS Ay let@mbydsS S:
luogo ben ventilato e tale da assicurare condizioni ambientali il pit possibile stabili, con sbalzi termici contenuti.
In tutti i casi, le batterie devono essere installate in ambienti asciutti e ventilati, mantenendo la temperatura eniticpréwisti dalle
O2YRATAZ2YA RA IIENIYTALFL® [QAyaGLttITA2YyS S S |d0digayhstahdarg A 2 LIS NJ
internazionali, nazionali e regionali applicabili alle batterie agli ioni di litio.

=}

[ RA&GGEYTF GNF Af aAaGSYF S 3tA 233SGaA O)\NDQauImyhuDistarReS@S azi
AdzLISNA2NB xonnYYT S5A&GEYTF AYyFSNARA2N Jé X pn YYT [Fttepehailib yT I R
I'installazione e la dissipazione del calore.
=300mm =300mm
| N —
= 500mm = 500mm = 500mm =500mm
SRS-Ero
/ |
SIS ST

Fl2y fQdziat ATl 2 RSttS 020S8N) | 0O0S8a2NAST A GSNNAYLFEA [+ KIFyy
installabili in ambienti che rispettino tale standard.

® * @ * *
* * x
5. . x NG N\
HE * i
X !
Direct Sun exposure Jirect rain & e Direct Snow exposure Io Direct 3un exOOSUre e
irect u>1<\|.‘s SUTE Dire .|.||.>2pu:<..L X F Nc Jl.uu\l:.;..pu. ure No 33'1\'l'|\:2yl“‘-‘”"' No Lirect Snow exposure
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A Avvertimento!

Assicurarsi che tutti i moduli siano spenti. Assicurarsi che I'ambiente sia pulito, tenersi lontani da fonti d'acqua Goet rub
fognature, irrigatori, ecc. per evitare infiltrazioni d'acqua.

Assicurarsi che l'involucro sia privo di danni, ammaccature o deformazioni causate da urti.

Il luogo di installazione della batteria deve essere lontano da fonti di calore, protetto da qualsiasi fonte di fuoco, lfimeTeTe
qualsiasi altra fonte di temperatura estrema.

I cavi di collegamento della batteria devono essere il piu corti possibile per evitare eeceskitedi tensione

L'installazione della batteria deve essere lontana da gas, carburante o gas o liquidi infiammabili. | dispositivi ellettmonicossono
causare scintille interne durante il normale utilizzo.

Prima di collegare la batteria, &€ necessario controllare i poli positivo e negativo della batteria per garantire la iostegkaione.
Il luogo di installazione deve essere adatto al peso e alle dimensioni del sistema di batterie

4.3.2 Strumenti di installazione

In base ai diversi metodi di installazione, l'installazione di questo sistema di batterie richiedera I'uso di tutti epaeguenti
strumenti:

[O==

U e Trapano + Martello
Set di chiavi a brugola isola

Multimetro + Pinza Set di cacciaviti isolati da2 mma8mm
amperometrica

Q]
o : S
Set di chiavi dinamometriche &@'sﬁ(-: ’
isolate : - N
Forbici ecoltello per elettricisti Righello orizzontale + Ny —
pennarelli N

Attrezzature per il personale

sicurezza
wSIljdAAAGA RSEfF O2LJIAL RA &SNN}IIA2
vdzZl yR2 &aA dzZiAfATTEF Af &SNNIIIAZ2 | GAGS o606dA t 2y Sokx Al deldld AT 2ANIRA
ASNNJ) 33A2 S y2y RSO2y2 &4dooANB RSTF2NXITAZ2YyA LI aGAOKST ONBLIS
2]

¢l oSttt ORMBPIRISEtI SNIAAF A

¢CALR RA ao an ap ac ay amn amMH amc

ObF YU n dsr M dry O nm ®y Ty MTH N omn cCIn M MEPN N
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4.4 |nstallare il modulo batteria

A ATTENZIONE!

Sussiste il rischio di lesioni a causa del peso del modulo batteria se il modulo batteria viene sollevato in modo
errato o lasciato cadere durante il trasporto o l'installazione.

0 Sollevare e installare con cautela il modulo batteria.

0 Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per tutti i lavori sul modulo batteria.

L'operazione di installazione deve essere eseguita da una persona qualificata autorizzata dalla societ§ WECO.

La batteria viene sempre consegnatanodalitaa parete, ed € quindi necessario che l'installatore lo renda semplice.
Modifiche all'installazione dei moduli. Di seguito sono riportate le fasi di installazione.

A ATTENZIONE!

La batteria ha due maniglie di forma quadrata, che possono essere spostate da due persone.
Prima di iniziare qualsiasi operazione sulla batteria, assicurarsi di posizionare i moduli nella loro posizione finale e
fissare strutturalmente tutti i moduli che compongono il sistema su una superficie precedentemente verificata.

4.5 Installazione a parete

Procedure

Passaggio 1: installare la staffa a parete.

Controlla e assicurati che la parete sia appropriata.

Posizionare la staffa sulla parete e utilizzare l'indicatore di livello per assicurarsi che la planarita della staffa.
Utilizzare un pennarello per contrassegnare la posizione dei fori.

t N} GAOFINB RSA FT2NR O2y GNI LI Y2 RA vy YYO

4x segni di fori

Segna i buchi per la
= livella perforazione
& o 8mm

\ - I | | — I
N [PE— ﬁ
90°

i 70mm\

.

Posizionare la staffa a parete sul muro

1. Installare la staffa

4 viti ad espansione d]f
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Passaggio 2: fissare la staffa della batteria 1 e la staffa 2 sul lato posteriore del corpo del modulo batteria.

Staffa batteria 1
M6

Staffa della batteria
7.5N-m

2 viti M6

Passaggio 3: rimuovere le griglie laterali per sollevare meglio le batterie da appendere al muro.

1. Utilizzare un cacciavite piatto per aprire le griglie come segue

%E
i \X
/

V]
Y
a

Maniglia laterale
sinistra

Maniglia laterale destra

28/10/2025
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Passaggio 4: appendere la batteria alla staffa a parete fissata alla parete.

Bracket 1

T

Staffa a par

)

Bracket 2

Appendere la batteria alla
staffa fissa

Nota: I'operazione deve
essere condotta da due
membri del personale.

bcLa staffa 1 deve
essere appesa alla
staffa a parete

La staffa 2 deve essere
perfettamente
complanare con la parete

4.6 Installazioneimpilata (stacked)

Passaggio 1: se le batterie devono essere impilate, non & necessario installare le staffe postémaoidvere le

staffe se pre installate

41

Allentare le tre viti M

Rimozione della
staffa della batteria
uno

Rimuovere la staffa
della batteria due

:@/Allentare le due viti M6

28/10/2025
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Passaggio 2: installare la base

Posizionare la basaisupportosolidoe verificato da un ingegnere civiéilitato, il peso di una o piu batterie potrebbe modificare la
statica dei supporti ed arrecare danni alle strutture e/o persone

Usauna livellaper assicurartia planaritadella base sul supporto.

Contrassegnare i fori di montaggio della base con un pennarello e perforare con un trapano a percussione.

e N
160 =4 C

Install expansion 70mm
screws . C

Passaggio 3: rimuovere le copertudella batteriacome segue.

1. Rimuoverdl coperchio superiore.
2. Rimuoverdl coperchio laterale superiore.
3. Rimuoverdl coperchio inferiore/BMS.

Rimuovere

Rimuovere _

-Rimuovere
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Passaggio 4: fissare i cuscinetti sul lato posteriore della batteria.

1. Se non gia installati, posizionateuscinettiisolanti sulla base della batteria
Fissare i cuscinetti ai quattro angoli del lato posteriore della bat(emitenzione alla diversa forma e posizione dei cuscinetti
in gomma)

Cuscinetto in

.| Cuscinetti H H gommalx?2

uscinetto in
gomma2x 2

Passaggio 5: impilare i moduli batteria.

Impila il primo modulo batteria sulla base.
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Serrare imoduliimpilati tra il primo modulo batteria e la basen le apposite staffe

D == — e T

Staffa base x 2

M4

2N-m

Serrare le staffe tra la base e Lato frontale batteria
la prima batteria

Pezzo di pila x 2

M4

@

2N:m

Stringere le staffe tra la base
Lato posteriore/lato BMS e la prima batteria

Impilare il secondo modulo batteria sul primo modulo batteria e serrare i 4 pezzi impilati tra il primo e il secondo natiguia tome
segue.

Serrare le staffe di
interconnessione tra batterie
4 per modulo.
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Ripetere i passaggi precedenti e impilare il resto dei moduli bat(eréex. 9 batterie per base/torre).

ATTENZIONE
Awviso importante

L'installazione di moduli batteria impilati deve essere eseguita con precisione e nel pieno rispetto delle procedurezdisiQgni
modulo deve essere posizionato con cura sopra il precedente e le staffe di fissaggio tra i moduli devono esserarsatdgLsdaate
per garantire l'integrita strutturale. Una volta completata la pila, il cluster deve essere saldamente fissato alla paestmpe
qualsiasi rischio di ribaltamento o movimento causato da vibrazioni o urti accidentali.

Prima che il sistema sia dichiarato sicuro, il pavimento di appoggio deve essere vetlifitad@oda un tecnico per confermare che sia
in grado di sopportare il pieno carico dei moduli impilati, tenendo conto dei necessari margini di sicurezza. Se & necestarzo,
deve essere applicato prima dell'operazione. Altrettanto importante, il lodailestallazione deve essere protetto dal rischio di
allagamento, garantendo che l'acqua non possa raggiungere la base dei moduli batteria in nessun caso.

Solo quando i moduli sono correttamente impilati, il cluster ancorato alla parete, la capacita del pavimento verificataratass
un'adeguata protezione contro l'ingresso di acqua, il sistema puo essere considerato sicuro per I'uso. Il mancatdirppeste
condizioni pud compromettere la stabilita strutturale e la sicuredettrica.

| CLUSTER LV 15 MODULES |
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4.7 Connessione elettrica

A\

SN

S

La tensione all'estremita conduttiva della batteria & pericolosa. Durante l'installazione del modulo bat|
¢ vietato toccare direttamente con le mani i poli positivo e negativo
O 2 | Prima di eseguire operazioni elettriche, assicurarsitatte sia in ordine e privi di danneggiamenti

A L'elettricita statica puo danneggiare i componenti elettronici della batteria. Durante l'installazione e la
manutenzione devono essere adottate misure antistatiche.
I @A a 2| Collegare a terra la base ed ogni batteria durante le fasi di installazione

A

Non utilizzare terminald connettoridi altre marche o tipi diversi da quelli presenti nella confezione
dell'accessorio.

1'¢¢9b %L
A L'umidita e la polvere possono danneggiare la batteria, assicurarsi che i connettori dei cavi siano puli
serrati saldamente durante l'installazione.
1'¢¢9b %L
45.1 Istruzioni per il collegamento elettricali una batteriaBassa Tensione

Istruzioni per il collegamento elettrico di una batteria singola (modalita bassa tensione, 48/51,2 V)
1) Sicurezza preliminare (obbligatoria)
0 Personale qualificato e autorizzato soltanto.

PPE: guanti isolanti, occhiali/visiera, calzature antinfortunistiche; Dffaalrcdove applicabile.

o]
0 LOTO: applicare Lo@ut/TagOut su rete AC, FV/DC e qualsiasi sorgente ausiliaria.
o !aasSyit

G6SyaazySy 02y vYdzZ G§AYSEHNE

conduttori o connettori.

/e

LLLKL=*

0 Divieti: vietato hotplug DC, uso di componenti non omologati, lavoro su parti in tensione.

2) Requisiti di cablaggio (prima dei collegamenti)
0 Sezione cavi DC: dimensionare per corrente nominale + margine termico, caduta di tensione < 2% sul tratto

batteriar inverter.

O O O O o o

3) Sequenza dCollegamento
1. PE/ Equipotenzialita

wk 33A2

RA OdzNIBI GdzNT Y x yPR RAIFYSGNR OF @2

0 Collegare itonduttore di protezione (PB)atteriaT inverter.
0 Misuracontinuita PE (x X Mipioa tratto corto; accettazione secondo norma/strumento).
2. Comunicazione invertet batteria (EXTCAN)
0 CollegareEXTCANtra porta BMS inverter e porta CAN batteria.
0 Terminazioni se previste, assicurare H nallevestremita della dorsale (misura tra GAFCANL a sistema
RA &L f A YMSynib tadl BevdBppia terminazione interna).
3.  Comunicazioni tra batterie (se richieste)
0 CollegareCAN A/CAN Becondo schema del produttore; evitare anelli; lunghezza entro limiti.
0 Schermo a terra da un lato; no derivazioni volanti.
4. Connessioni di potenza DC
0 Verificapolarita con multimetro prima di accoppiare: rosée), nero(c).

0 Collegarepolo negativo €)o I G G S NA |

46

M A gapBalemE

Coppie di serraggio: attenersi solo alla tabella ufficiale del manuale 5K3 EVO.

EMC: schermature con messa a terra da un solo lato (tipicamente lato inverter).

6alt g2

Capicorda/lugs: crimpatura con utensile certificato; nessuna treccia esposta; eventuali ferruli conformi.

Percorsi: separare potenza e segnale; fissaggi con stbéf; passacavi/guaine artbrasione.

Protezione terminali: predisporre copierminali e protezioni gomma/silicone (se in dotazione).

aSNNI NB |

28/10/2025
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0 Collegargolo positivo (+)0 F G G SNAF Th AYSBSNISNIT &ASNNINB | O2LILALl @

0 Installare (se previstezionatori/interruttori/fusibili DC fra batteria e inverter dasciarli CHIUSIINA Y RSt f QI ¢
(vedi precarica).

0 Applicarecopri-terminali e protezioni gomma/silicone (riduzione polvere/ossido/acqua).

5. /2tt83LYSyid2 F{fQAYDBSNISNI 6AYBSNISNI aLISyiGz20
0 Collegare ai morsetti seguengoescrizioni del costruttorglunghezze spelatura, piastrine, rondelle).
0 Configurazioneselezionargrofilo/protocollo batteria corretto; indirizzi, baudate e logica previste.

4) Verifica preaccensione (controlli strumentali)
0 Serraggi: verificare a chiave dinamometrica (registrare valori).
0 Integrita cavi: nessun taglio, schiacciamento o raggi inferiori; assenza di trucioli/corpi estranei.
0 Laz2flrYSyiG2 6al8S LINBGA&G2 RIFEftl LINPOSRdAaNI RQAYLAFyG20Y

SO0SaaAr@2 adz St SGGNRYAOKSO 2LJJNE SSNATFAOF Lw aS02yR:
0 /1 bY YA&dNI NBaA&GSYTl GSN¥YAYLFITA2YS 6Fmunkcn m 02YS8
0 ¢SyaArz2yAyYy O2yFTSN¥YINB n + A LldzyGA RA 1 @2NB LINRYl RS

5) Messa in servizio (prearica obbligatoria)
0 Chiudere gli eventuali sezionatori/interruttori DC tra batteria e inverter.

o ! OOSYRSNB I ol éariGaNBIbDE Kyt oREA G DA § DS NS NI
o ! OOSYRSNEBE f QAy@dSNI SN®
(0]

Verificare su HMI/APP: comunicazione OK, SOC, tensione/corrente, temperature, assenza allarmi.

Avvertenzag Pre-carica:se gli interruttori tra batteria e invertemon sono chiusLINA Y RSt f QI @ (plezariéaBdnogeralo I G G
e sirischianaannit 6 F GG SNAF Sk2 AYOGSNISNI LISNI O2NNBYGA |[RQAY

[e]]

6) Criteri di accettazione
0 Misura di Terra continuo, resistenza entro limiti; nessun allarme attivo; letture V/I/SOC coerenti; nessuna inversione

di polarita; coppie a specifica; CAN stabile senza errori; connettori integri e protetti.
0 Incaso di non conformita: stop, mettere in sicurezza, correggeigperzionare e documentare prima della rimessa

in servizio.

7) Tracciabilita
0 Registrare: data/ora, operatori, S/N batteria/inverter, schema usato, coppie applicate, misure (PE, resistenza

terminazione CAN, V/I), parametri configurati, foto.

o !'ffS3INBE aONBSyakz2iGkf23 RSttQ!'tt S GSNBIES [heho

Nota

Lo schema di collegamento & riportato nella figura seguente.

Seguire scrupolosamente le istruzioper garantire collegamenti sicuri e corretti.

[ GSNRTAOF FAYIFIES S tQl OO0OSyairz2yS RSt aradSyl ,Bfugmlylproc8dura SNBE !
dicollaudoe la@ S NA FA OF RA 02y ¥ 2 Nlskdbrdo ISrforné vigh®i.OF RSt t QAYLAF y i 2

Clausola di conformita normativa

Le presenti istruzioni devono essere applicate nel rispetto dsijgi, regolamenti e norme tecniche vigenti nel Paese di installazjone

incluse (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le norme per impianti iIlEEVEN 60364 recepimenti nazionali),

sicurezza/prestazioni di batterie e sistemi di accumiBC(EN 62619EC/EN 62938ve pertinenti), requisiti di connessione alla rete

(es.CEl @1/0-16 0 equivalenti locali), gradi di proteziote/lKS 2 3y A LINBAONART A2y S Rdbfidutore dzal® MR G £
caso di divergenzayevale la normativalocale f QAy adl t f F §2N8E RS@S | RS3dzZ NBlimeshRnaIE G (2 =
conformita.
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45.2

Procedure:

Collegamento a batteria singola bassa tensionelati/segnali e verifiche

Collegamento a batteria singola in bassa tensione (48/51,2 V)

Prerequisiti

9 Personale qualificato, DPI (guanti isolanti, occhiali/visiera).

9 Inverter spento e isolato da rete/FV; batteria spenta.

9 Cavi dimensionati (sezione/isolamento), capicorda crimpati, coppie di serraggio secondo datasheet.

Procedura (sequenza obbligatoria)

2. Messa aterra (PE).

Collegare il conduttore di protezione PE tra batteria e inverter; verificare continuita del collegamento equipotenziale.

3.  Comunicazioni CAN.

(0]
(0]
(0]
(0]

Collegare il cavo EXJAN tra inverter e batteria.

Se il sistema lo prevede, collegare CAN A / CAN B tra moduli (non necessario per singola batteria se non richiesto).

CSNXYAYIFTA2YAY | 8aA0dz2NF NB NBaAaiSyl S mun m FttS RdzS

Schermatura: collegare lo schermo a tetled cavo CANMa un solo lato (tipicamente lato inverter).

4. DCc Collegamenti di potenza.

(0]
(0]
(0]
(0]

Verificare polarita e serraggio.
Collegare polonegativgg o6 GG SNRI I Ay @SNI SN
/2t € SIFNB LRt2 LRAAGALG2 o0b0 o0FGGSNALF b AYyOSNI SN®

Inserire sezionatore/interruttore DC e fusibili secondo normativa locale (se richiesti).

5. Impostazioni.

0
0

Selezionare in inverter il protocollo batteria corretto (brand/modello).

Per singola batteria: indirizzo = 01 (o default previsto), baud rate CAN come da specifica.

6. Messa in servizio (ordine corretto, prearica).

(o]

0
(0]
0

Chiudere gli eventuali interruttori/sezionatori DC tra batteria e inverter.

S:

Accendere la batteria (consente la piet NA OF RSA O2yRSyal d2NR 5/ RSttt QAYy@SN

I OOSYRSNB f QA Yy JSNI SN

Verificare comunicazione OK (SOC, tensione, corrente) e assenza allarmi.

AVVERTENZ&Pre-carica (critico, da leggere)

Se sono presenti interruttori/sezionatori tra batteria e inverter, devono essere CHIUSI prima di avviare la batteria.

In caso contrario la funzione di p@F NA O RSt f QAYOSNISNI y2y 2LISNIF S aiA NRaAOKAL

controllato.

Divieti e Note finali
o +ASGI GRX #A¢ aBR2Gl aAraiasSyl | 00Sazo

0 Rispettare coppie di serraggio e ricontrollare dopg3®min.

0 Routing cavi: separare potenza e segnale; evitare loop di nchgspossono distrubare il segnale

48
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ATTENZIONE
L'interruttore CC deve essere aggiunto in conformita con le normative locali; nel caso in cui venga aggiunto un int€@,thane
accendere la batteria se l'interruttore & aperto, poiché cido danneggerebbe e renderebbe inutilizzabile la funzioneridigpreca

dell'inverter.

INVERTER

PE + — BMS

Valutare la necessitali aggiungere
interruttori e/o fusibili / sezionatori tra
batteria ed inverter irbase alal
prescriziondel progetista

Cavi di
alimentazione

Cavo PE/TERRA a
Inverter e a
dispersore

Cavi di comunicazione all'inverter:
dalla porta EXT-CAN della batteria
alla porta BMS dell'inverter

Requisiti del kit BUS BAR (LV)

Campo di applicazione: collegamenti batteria/inverter in bassa tensione (48/51,2 V).
1) Fornitura e conformita
T {S 8 NROKASadGlr dzyl . ' { .!w [+Z RS@®S SaaSNB 2NRAyYlIGF RAN
f Qdza2z RSt ¢l Py .tw 2872 2Yv2f23L4GF S RSA NBfIGAGA | O0Sa
 Ilkit BUS BAR LV WeCo include la sbharra collettrice e un set di protezioni in gomma/silicone progettate per riduoelil risch
sporco, ossidazione e deposito di acqua/polvere sui terminali batteria e sui punti di giunzione.
2) Installazione e protezioni
9 Montare la BUS BAR LV attenendosi alle coppie di serraggio e alle istruzioni fornite da WeCo.
9 Applicare integralmente le protezioni in gomma/silicone (cuffie/boot, cgjuinto, copriviti) assicurando:
0 Aderenza completa sui terminali e sulle superfici a rischio deposito.
o !'aasSyill RA TS&aadNB OKS LRaaly2 TIFIO2NANB AyaNBaaz RA
Mantenere separati i percorsi potenza e segnale; evitare punti di ristagno e creare, se possibile, un gocciolatoioatei cavi p
limitare la migrazione di liquidi verso i terminali.
9 Non rimuovere né modificare le protezioni: la loro integrita & parte del requisito di sicurezza.
3) Limitazioni ambientali (obbligatorie)
9 Le protezioni in gommal/silicone sono aggiuntive e non sostituiscono il requisito di un sito adeguatamente protetto.
9 Il sistema deve essere installato in area riparata, non esposta a pioggia diretta, spruzzi, polveri in sospensione, atmosfera
corrosiva 0 condensa persistente.
Importante: anche con le protezioni installate, il sito deve garantire livelli ambientali condtiengrescriziondel manuwaleoltre che
alle condiziondi ventilazionee schermature da acqua sole e temperature oltre i limiti ammessi

u»
Q¢ &’)

[§ LINEGSTAZ2YA y2y NBYR2y2 f Qol¢kakeleyiéond omyhGud estefe pratsftd ¢ dcHermatd A 2 y A
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4) Manutenzione/lspezioni

I Eseguire ispezione periodica: verificare integrita delle protezioni, assenza di polvere/umidita, assenza di ossidazione sui
terminali.

T Ip caso di conEaminagione: disalimvenAtare,Arimyovere le protezioni, pulire e asciugare le superfici, ripristinare le protezion
GSNAFAOLFIYR2 f Ql RSNBYI | @

9 Registrare a report eventuali anomalie (foto, seriali, data, intervento eseguito).

5) Divieti

9 Vietato utilizzare BUS BAR o protezioni non WeCo o non conformi.

9 Vietato operare su connessioni in tensione (no-tatrk); attenersi alle procedure LOTO.

9 Vietate lavorazioni che forino/taglino le protezioni o ne riducano la copertura.

ATTENZIONEKIT BUS BAR LV:

usare solo BUS BAR e protezioni WeCo omologate. Le protezioni in gomma/silicone riducono sporco/ossidazione/spruzzi ma non
d2a0AlGdAal2y2 fQ200fA32 RA AyadlfttFNB fF ol G4SN ispetodelld NS NX |
condizioni ambientali puo ridurre la vita utile e aumentare il rischio operativo.

LV KIT Protezione in silicofACCESSORIRMWACQUISTO SEPARATO)
Procedura di installazione

8=

La protezione in silicone & necessaria per garantire che acqua o polvere non si infiltrino nei terminali dellarbattera
garantisce la totale impermeabilitael sistema
Sonaodisponibili due tipi di protezioni in silicone
Tipo di sbarrecollettrice: progettato per collegamenti con sbarre collettrici piatte.
Tipo dicavo:progettato con un passaggio rotondo pretagliato per i cavi di uscita.
Seguire la procedura corretta a seconda del tipo di connessione.

A. Installazione con sbarra collettrice
Identificare la corretta protezione in siliconftipo a sbarre).
Posizionare la protezione in silicorsul terminale.

Inserire la prima sbarrén posizione attraverso la protezione in silicone.

Aggiungere la seconda protezione in silicogel lato opposto e far scorrere la sbarra attraverso di essa.

Spingere con decisione entrambe le protezioni in silicdit® a toccare I'ammaccatura/spalla esterna del terminale.
Fissare la sbarra collettriceerrando la vite in dotazione.

Regolare le linguette di protezioneella posizione corretta.

Posizionare il coperchio della vitgul foro della vite rimanente e premere con decisione finché non si blocca.
Chiudere il coperchio del terminaleon una pressione costante.

Premere sul coperchio in silicorger assicurarsi che tutte le fessure siano sigillate.

Ripetere I'operazionesia per il terminale positivo che per quello negativo.

B. Installazione con cavo di uscita
Identificare la corretta protezione in siliconftipo di cavo, passaggio rotondo pretagliato).
Inserire il cavo di uscitattraverso l'apertura pretagliata del coperchio in silicone.
Posizionare saldamente la protezione in silicogel terminale.
Fissare il capocordeon la vite in dotazione.
Regolare le linguette di protezioneella posizione corretta.
Posizionare il coperchio della vitgeul foro della vite e premere con decisione finché non si blocca.
Chiudere il coperchio del terminaleon una pressione costante.
Premere sul coperchio in siliconger assicurarsi che tutte le fessure siano sigillate.
Ripetere I'operazionesia per il terminale positivo che per quello negativo.
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Nota importante:
Anche con protezioni in silicone e coperture per sbarre/cavi installate correttamertiaftieria deve essere installata in un'area
ombreggiatg protetta da precipitazioni, schizzi d'acqua e polvere

T

453 Collegamento parallelo della batteria
Diagramma

INVERTER ’ 2 B

+ BMS

[ . N . ]
Power + cable | D Power - osble

n
Valutare la necessitali aggiingere interruttori
Master ’ ( elo fusibili / sezionatori  tra batteria ed inverter
| Y in base alal pescrizioni del progetista
) -
Slave 1 [
Slave 2
. =
L
)
L J
Parallel Bus
i 5 Bar
= 7% Parallel
4 11 [ communication
b cable
= ~y =
Slave 7 ., (o] ‘ E Last slave
N s + e ol 7,
iy L—-—"—’ :
PE cable/
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Procedimento:
Procedura per il collegamento delle batterie in parallelo

G Awvertenza di sicurezza:

Prima di iniziare qualsiasi collegamento, assicurarsi che tutte le apparecchiature siano spente e scollegate dallaicetel #lkttzare
un tester per verificare che la tensione ai terminali delle batterie e dell'inverter sia 0 V per evitared dissbbsse elettriche o fusibili
bruciati.

Passaggio 1: collegamento del conduttore di protezione (PE)

Collegare tra loro il cavo di terra (PE) di ciascuna batteria.

Collegare il cavo PE dal pacco batteria all'inverter.

/28 € S3IFNB tF GSNNY RSA Y2RdzZ A o6FGGSNRS FErt LIEAYEFE RA GSNNI |
Questo passaggio garantisce che tutte le masse siano collegate a terra e collegate a terra, riducendo il rischio dicaideictzdi o

cortocircuiti.

Fasten

Distributor Grounding Bar FH Fasten

@@QM

PE cable

Passaggio 2: collegamento dei cavi di comunicazione tra le batterie

Collegare i cavi di comunicazione paralleli seguendo la sequenza:

/'b . RStfl o6l GGSNRAI YIFHAaGdSNI M /!'b ' RSt
/I'b . RSttlF O0FGASNRF {t+-@S m MH/!b ! R
Continuare con la stessa logica per tutte le batterie collegate.

Se previsto dal sistema, terminare la linea di comunicazione con le resistenze di terminazione secondo le specifichaléel manu

®. Y
: Previous BAT )
fl i /| —+ canB
"‘_ | Battery to Battery communication
n connection
—ffjee |
b = @; ( CAN-A
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Passaggio 3: collegamento dei cavi di comunicazione tra batteria e inverter.

i.; —= [

| Waterproof connector
PIN 1 2 3|4|5|68 7|8 3
| AN T 1\.:N._L [ 1] il E%" Tighten the
: Waterproof connector
Pin definition To inverter BMS port

Passaggio 4 Collegamento delle barre paralleld(s ba)

Collegare le parallele sui terminali positivo (+) e negatiyadélle batterie.

Serrare i collegamenti secondo le coppie di serraggio specificate nel manuale tecnico.
Assicurarsi che i conduttori e le barre non abbiano gioco e siano privi di ossidazione.

1.

If connect Power

Open cover cable

> -

N

t

Press to open
the terminal cover

Snap off this part of the cover

according to different needs Loose the screw

Power terminal
If connect Bus bar

Push to lock the cover
"Click” sound
Bus bar negative

Push to lock the cover

| |

Bus bar positive

) | @m0 H
Fasten the screw ,:—:/ > "Click” sound
&
10 N'm
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Passaggio 5: collegamento dei cavi di alimentazione all'inverter

Collegare il cavo di alimentazione positivo (+) dalla batteria Master al morsetto positivo (BUS +) dell'inverter.
Collegare il cavo di alimentazione negatigpdall'ultima batteria della catena al terminale negativo (BY&ell'inverter.
Collegare il cavo di comunicazione dalla porta-EXN della batteria Master alla porta BMS dell'inverter.

Push to lock the cover

! |
Power cable to
e H

"Click" sound

Power cable to
inverter -

BUS BAR

Push to lock the cover

Fasten the screw

Last slave battery "Click™ sound
terminal -

¥ M10

&

|
o= owm e O

10 Nm

Passaggio  Controllo finale prima dell'accensione

Controllare nuovamente la continuita di terra (PE) con il tester.

Verificare il collegamento dell'inverter e la corretta impostazione dello stesso
Controllare la tenuta di tutti i collegamenti.

Assicurarsi che non vi siano corpi estranei, trucioli di metallo o cavi schiacciati.

v

INVERTER

No foreign objects!

Check all connection
tightness

o Check inverter connection
Check earth continuity and setting

G Awviso di sicurezza
Solo dopo questi controlli, procedere coral/vio dell'impianto seguendo anche le indicazioni del manuale inverter

PIN 8 7 6 5 4 3 2 1
Definition CAN_L |CAN_H
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4.8 Attivazione e disattivazione del sistema
46.1 Controllo prima della attivazione
passi Controllo Criteri di accettazione
L'inverter utilizzato per il collegamento al , L.
L . . L'inverter € installato correttamente

modulo batteria é installato in posizione
L'antenna WiFi & in posizione \WiFi antennas are installed correctly and are robust and reliable
| cavi sono ben disposti La disposizione dei cavi corretta secomelmormativevigenti

Fissaggio e protezione dei cavi | cavi sono fissati saldamente e protetti

Il collegamento di terra € corretto e conforme ai valornifiirimento|

Messa a terra affidabile .. .
nel Paese di installazione

L"Interruttore di alimentazione" del modulo di controllo e tutti gl

Scollegare lnterruttore interruttori collegati ai moduli batteria sono in stato "OFF".

DC power cables, DC output cables, communication cables ang

Collegamenti dei cavi in posizione .
9 P connected correctly and securely and reliably.

| cavi di alimentazione CC, i cavi di uscita CC
cavi di comunicazione sono collegati
correttamente, in modo sicuro e affidabile.

| cavi di alimentazione CC, i cavi di uscita CC, i cavi di comunic
sono collegati correttamente, in modo sicuro e affidabile.

Lo spazio di installazione & pulito salubre e di facile accesso,

L'ambiente di installazione soddisfa i requisiti|, . N . . L
I'ambiente e ordinato e non ci sono residui

AVVISO IMPORTANTE NA YI RSt f QAyadlttlTA2yS

t NAYF RA LINRPOSRSNB 02y tQAyaidlttlTA2ySs OSNAFAOFINB ljdzZ yiz &8§:

9 Tutti i moduli devono essere spenti.

9 Tutti i moduli devono appartenere allo stesso lotto di produzione; in alternativa, la data di produzione di ciascun madulo no
deve differire di oltre 6 mesi.

1T [ QAy @2t dzONRE y2y RS@S LINBaSydalrNB RIFEYYAZ FYYlFIOOFGdNE 2 RST:

9 Il'luogo di installazione deve rispettare le prescrizioni di questo manuale e le normative vigenti.

T [} olGOSNAL RSGS SaasSNB Ayadlttldalr FR FEYSy2 wn YeHah RI

9 Il supporto, solaio o struttura devono essere verificati da un punto di vista statico e strutturale.

I cavidicollegamento tra inverter e batteria, e tra batterie, devono essere piu corti possibile per minimizzare laicaduta d
tensione.

 Labatteria deve essere installata lontano da gas, carburanti o liquidi infiammabili. Contattori interni ed elettronicaoposso
generare scintille durante il normale funzionamento.

9 Non collegare in parallelo batterie di diversa capacita, diverso modello, diverso design o provenienti da altri produttori.

4.6.2 Messa in servizio del sistema

Dopo che le batterie sono state installate e l'inverter & stato installato correttamente e il collegamento elettrico éatermin
correttamente

STEP & Awvio del sistema set Up WiFi

Procedura di avvio e verifica connessioni batterie

55

1  Accensione del modulo Master
0 Premere ipulsante di accensionsulmodulo batteria principale (Master)
0 Nonaccendere manualmente gli altri moduli: questi verranno avviati in sequenza dal Master, che
inizializzera il processo duto-indirizzamentodei moduli Slave.
1 Verifica iniziale del display
0 Controllare che ldarra LED/displai illumini e mostri lo stato $OCentro 10 secondi.
1 Connessione WFi
0 Attenderecheil 95 RSt tFRihahgagcbescfidso
1  Accensione sequenziale dei moduli Slave
0 Tutti i moduli batteria verranno accesi automaticamente in sequenza dal Master.
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LI NI'S RSttt QAY@SNI SNJ

T 2SNAFAOL NRO2y2a0AYSyiz2 RI
) -Gkt &S| dieybodch tute Fe battedied la@apacitd S NA T A

Pyl @2t Gl O02YLX Sl
totale installata.
Collegarsi viaVi-Fio Bluetooth al Master per verificare che tutte le batterie siano connesse e attivate
correttamente.
1 /2yySaairzysS FftQlLILI 29/ h
0 Utilizzare il propriemartphoneS | L&k BldgtodthQVECO
0 Collegarsi allhatteria MasterS 2 & dz00SaaA @ YSY (ST NALISO SME f Q2 LISNI |
1 Accesso alla home page
o !'ftQAY(dSNYy2 RSrhoblublbatieda>per &tedetemlhiofre pdje
1 Verifica protocollo CAN
0 Controllare dati della batteriae il protocollo CAN
0 Seil protocollo non & corretto, impostare quello adeguato.
1  Aggiornamento firmware (se necessario)
0 Aggiornare il modulo batteria tramite app qualora sia disponibile una nuova versione firmware.
1 Ripetizione procedure per ogni modulo
0 Ripetere i passaggi di verifica e aggiornamento per ogni batteria del sistema.
1 Riferimento a informazioni dettagliate

0 tSNJ dzA GSNRA2NR RSGGOIF 3t A adz f Qdza 2 CRAdlof7delptekentsS & dzf £ S
manuale.

o

Premere il pulsante di
esecuzione del modulo
o master

" \

o —

< WECO

Ll I
| Gl E w=EcCca ]
Apri I'app weco per
_ connetterti al modulo
master tramite il
- o segnale del modulo
wifi integrato nella
@ hattaria intarna
— (CovmanacaTIoN PORTY
\ O )

La barra LED della batteria puo indicare lo stato del SOC della batteria e gli stati di allarme mostrando una combinakiarahairsi.
La barra LED e formata dal LED 1 al LED 5 come indicato nella figura seguente.

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5

LEDSTATUS DESCRIZIONE SIGNIFICATO
Ledl ~ Led5 sono costantemente ver o5 <7 & 5a < @
p— — . .

- e non lampeggiano. LYRAOFII A2yS RStt2 adlaz

- Led1 ~ Led4 sono costantemente ver| | & Ba x &
s mm Em | non lampeggiano. LYRAOIT A2YyS RStf2 adalaz
= === m [ ] [ Led1~Led3§;§h(:i2;Stantly green LYRAOIFT A2yS RStt2 adldz
e R A e R Ledl ~ Led2 sono cost_antemente vel LYRAOFT A2yS RStt2 adlaz

non lampeggiano.
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— g | e 5°“°|§;S;233?;“n§“te verd, nof LYRAOFT A2yS RStt2 &dldz
—— ey iy | Med? S°”ﬁ§;§§g;?;§"‘e gialli, nor LYRAOIT A2yS RSEt2 adl G4
| Led1 sono costantemente rossi, No . <07 & 5a -
e T [ [ ] lampeggiano. LYRAOFI A2yS RStft2 adld
Tutti i LED sono costantemente blu, n Avviamento del sistema il
= = W lampeggiano.
Guasti critici: (Sistema bloccatachiede un intervento per lo
Tutti i LED lampeggiano in rosso ogn sblocco):
— e w mE secondo. Sovracorr(_ente d|_ carl_calscarlhca
- (chiamare assistenza non riavviare, scolleg Sovratensione di carica/scarica
inverter dal sistema batterie) Sovratemperatura di carica/scarica
Guasti di sistema (guasto del sistema di disconnessione d
contattore causato da
sovratemperatura/sovracorrente/sovratensione/sottotensione/
totemperatura, ecc.):
Tutti i LED sono costantemente ross Livello 3 Sovracorrente di carica/scarica
o, == EEE W [ chiamare assistenza non riavviare, scolleg Livello 3 Cella/Tensione totale Carica/scarica
inverter dal sistema batterie) Sovratensione/Sottotensione
Livello 2 Sovratemperatura/Bassa temperatura di carica/scal
Guasto dell'elemento riscaldante
1. Guasto del contattore
Errori di sistema (errore di sistema a causa di problemi di
= == = O [ . . comunicazione):
- - _ . . . .
- —] Tuttii LED sono costantemente giall Errore di comunicazione dell'inverter esterno
1. Errore di comunicazione interna
— =21 =3 [ 1INl Led5 e costantemente blu. Durante l'aggiornamento del firmware

PASSO Dopo essere entrati nella home page dell'app WECO Bluetooth, far',

per impostare la configurazione delle reti WIFI:

Assicurati che la banda di frequenza wifi sia 2.4G e inserisci I'SSID e la password come segue:

53.29Vv 0.01A
70.0%

S0C

57

I
< WECO Laed < Configure Networks Get data
Battery Madal: 4K5% Battery SN
WEAK GX-005-73444.- Device online status: Online
001035
WiFi connection status;
Batery ID: 1 BAMS Type
WI3-516P10-F1 oud connection status:
Capacity: 1004H Cloud connection status:
Aclual Frotocol:
P Version: 18,05 WacoCAN
Wi-Fi 551D
Main relay status: ON Wi Fi Nt . P e
please input your wifi SSID
NN
N
# Wi-Fl Password
| pleasze input your wifi password L] |

N

| Submit data

App Ver 4.4
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STEP 3Set the protocol according to the inverter brand used for connecting with theEBK3 (Refer tppendix Gor reference of
compatible inverters and selection of protocol ) as follows:

< WECO < < Inverter Protocol <

kw 70.0% Inverter Protocol:
D: {ARGING s0C
WER

Energy Info

Inverter Protocal

Cells Violtage Termperature

MaxVolt:  Min alt: Max: 24'C | Max: 75.2
LRIV X ' -

M, -

P Min: 73.4
Battery Cycles ChargeEnergy  Discharge
o OKWH Enargy

OKWH Cancel Done
Setting Page
‘ WecoCAN
alarm: %
AppVerldé FW Ver43.09 AppVerl48

STEP Dopo aver terminato la configurazione delle batterie, configurare l'inverter secondo le istruzioni del produttore dedllinvert

A Warning

Assicurarsi che l'inverter da collegare sia compatibile con il modulo batteria 5K3-EVO, assicurarsi che la tensione CC
del 5K3-EVO rientri nell'intervallo consentito dell'inverter, assicurarsi che l'impostazione del protocollo dell'inverter e
della batteria sia selezionata correttamente, assicurarsi che il FW della batteria sia l'ultimo, in caso contrario
aggiornare tassativamente tutte le batterie all@ltima versione prima di procedere

RecapSequenza di accensione
5211 @GSN O2YLX SildG2 tQAyadtttlTA2yS S tF O2y¥AAdNIT A2y S O2NI
1. Preparazione della batteria
0 +tSNATFAOFNB OKS fI oFdGSNALF aAal O02tftS3ardl O2NNBGGF YSy!
0 Assicurarsi che i cavi di potenza e comunicazione siano fissati e privi di danni.
0 Conuresters O2y GNRtfINB fQlaasSyil RA (GSyaazyir Fy2YlFit$S NI
2. Accensione del modulo di controllo principale (Master)

0 tNBYSNB f QAYGISNNHziG2NBE hb RSt Y2RdzZ 2 al &SN
0 Attendere che i moduli Slave si avviino in sequenza automatica.
0 Controllare che i LED di stato indichino corretta inizializzazione.

3. 1 00SyarzysS RStfQAYBSNI SN
0 ! OOSYRSNB f QAYDSNISNI 4dS53dzSyR2 S LINRPOSRdA:NBE RSt 02aiNg
0 +SNAFTAOINB &adzA RA&GLI I E RSEfQAYDSNISNI Af NARO2y2a0AYSyi
o]

Collegarsi tramite APP o PC per confermare che la comunicazione CAN sia attiva.
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4.6.3 System Decommissian

A Avvertimento

Pericolo di lesioni a causa del peso elevato dei moduli batteria.

Almeno piu di due operatori per lavorare e utilizzare la macchina di sollevamento per lo spostamento dei moduli delia tor

impilamento.

Procedure:

FASE 1: Spegnere l'inverter secondo le istruzioni del produttore dell'inverter.
FASE 2: Spegnere tutti i moduli batteria.

STEP 3: Spegnere la scatola dell'interruttore CC o l'interruttongrésente)tra l'inverter e il modulo batteria.

STEP 4: Scollegare i cavi CC tra I'inverter e le batterie, i cavi di comunicazione.

FASE 5: Rimuovere i moduli batteria dalla parte superiore della torre impilabile uno per uno.
STEP 6: Se i moduli batteria devono essere conservati, fare riferimento al capitolo 8 per maggiori dettagli.
STEP 7: Se i moduli batteria devono essere smaltiti, fare riferimento al capitolo 10 per maggiori dettagli.

Recap Sequenza di spegnimento
G Attenzione

b2y Y2RAFAOINB f Q2NRAYS RA aLS3IyaySyidzy dzyl &Sl dzs
f

1. {LS3AYyAYSyid2 RSttt QAYDSNISNI
0 ! NNB&adGINB fI LINBRdZ A2yS Sk2 Af
0 Attendere il completo arresto dei LED e del display.

2. Spegnimento della batteria
0 Se previsto, impostare la batteria in modalita OFF tramite app

3. Spegnimento del modulo di controllo principale (Master)
0 tNBYSNBE f QAYGISNNHz2ii2NB hcCc RSt
0 Attendere la completa disalimentazione di tutti i moduli Slave.

Note aggiuntive
1
1

e contattare subito il servizio assistenza del produttore

Yy
Tdzyl A2y YSyid2 RSt QAyY!

al &0 SN

Dopo lo spegnimento, attende@meno 15 minutiprima di effettuare manutenzione o scollegare i cavi.
Prima di operare sui cavi misurare la tensione con un tester ed assicurarsi che vi siano 0Vdc, in caso contrario nine interven

 Incaso di emergenza, utilizzare il pulsantardésto di emergenzdse presente e se previsto dal progetto tecnico) per
AYGSNNRYLISNBE AYYSRALFGEYSYGS tQlftAYSyGlT A2y So

Eventuali anomalie rilevate durante accensione o spegnimento devono essere segnalate e risolte prima di riutilizzare il
aAa0SYlFs O2yGlddrNB &adzoAdGz2 Af aASNWBAT A2 Ot ASYyGA Rz | @SNJ

scaricadelle batterie in condizione di anomalie

59
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SEZIONEBCONFIGURAZIONE ALTO VOLTAGGIO

5. Configurazione Alto Voltaggio

5.1 HV Configurazione HV

Introduzione alla configurazione HV

La configurazionad alta tensione (HYNJ&A OKA SR S
dzy RA&LIRAAD
+

[QIl'+ . h.- §

tensione, senza ecceziofi.Q |

canale di potenza.
In una configurazione HV:

E possibile collegare da un minimo di 2 fino a un massim@ mictluli batteria in serie per formare un singolo cluster.

@2
+ .h- 9

E possibile collegare finol# cluster in parallelo.

[ QAY G SNDI £ 2

Per i sistemi mulicluster € necessario utilizzare un modulo HV Hub, che consente la connessione e la gestione coordinata tra i cluster.
O2y TAIdzNI T A 2y S H: % VertidaldlalpaNifindnto, 2. Siagsidgla torrie, 13.1Stagdrri multiple. [ QA y a G £ € | T A

[F

RA G8yarzys 2

parete non & supportata in HV.

DUAL VOLTAGE

Tabella Riassuntiva

AYRA&LISYal oAt S RA

LISNI GA@ 8 O2YLINBaz (N

Configurazione HV IAccessori necessari Note
Parete NO Non consentita Installazione non consentita in configurazione HV
] ) Obbligatorio I@tilizzo di HV
\Verticale a pavimento | ) ) ) )
e librog Si BOX ¢ Nessun altro | pad di gomma sono inclusi nella scatola batteria
ca libroé
accessorio necessario
Stack su base / si HV BOX: HO0089 - La base per la singola torre & inclusa nella scatola
i

multiple

Base HV: C00637

singola torre obbligatorio HV BOX
) HV BOX: H00089 - . - .
Stack su base /torri | ) ) Necessario |@tilizzo del kit base C00637 per le
i obbligatorio

torri aggiuntive

5.2 Controllo preinstallazione

Il modulo batteria & imballato in scatole con accessori.
Al ricevimento, controllare attentamente distintadi consegna ed il contenuto delle scatole.

200f A3 (mddb SKEE/Q B\EBOX Qdzii At AT T 2
A LINE ( ST Adaas
Hn dée vétsioaiSiig¢ Eharindd Bsolo canale da 100Rual Channet doppio

yn

+

RSt
S

O0OdOd

Assicurarsi che il modulo batteria e gli accessori siano come daatiudie ispezionare visivamente per assicurarsi che non siano

danneggiati.

Se la batteria & danneggiata e/o massaroi componenti, contattare il rappresentante WECO locafeorre la batterianella sua
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